
図 面 番 号

枚 の 内 Ｎ o．注

記

設 計 年 月 日 縮 尺 図 面 名 称
T E L  0 2 5 - 2 5 0 - 2 7 4 4新潟市東区卸新町２丁目２０６６番地６

称名事工

菅原 真司 平間 謙介

第1 1 6 3 6 6号第3 1 5 6 2 8号

１級建築士 １級建築士

設計者管理建築士 設計者

１級建築士

第3 3 3 5 0 0号

安田 幹広 冷暖房設備　機器表１

A1: - 

A3: - 一 級 建 築 士 事 務 所  新 潟 県 知 事 登 録 （ リ ） 第 ９ ９ ３ 号 312 01 6 .0 9 1M-05

CK-2

1-1
2.8

CK-2
1-2
3.6

空冷ヒートポンプエアコン

(室内機)

空冷ヒートポンプエアコン

(室内機)

天井カセット2方向型　ドレンアップ内蔵

冷房能力：2.8kW　暖房能力：3.2kW

付属品：標準フィルタ、化粧パネル

天井カセット2方向型　ドレンアップ内蔵

冷房能力：3.6kW　暖房能力：4.0kW

付属品：標準フィルタ、化粧パネル

1 200

冷房

1

暖房

0.03

0.03

診察室×1

1 1 200

冷房

暖房

0.03

0.03

処置室×1

空調設備　機器表

記　号 名　　　称 仕　　　　　　　様 設置場所 備　考

電源（50Hz）

消費電力

ＫＷ

電圧

Ｖφ

相台数

1
EHP

WR
1-4
2.8

CK-4
1-5

3.6

CK-4
1-6
7.1

空冷ヒートポンプエアコン

(室外機)

空冷ヒートポンプエアコン

(室内機)

空冷ヒートポンプエアコン

(室内機)

空冷ヒートポンプエアコン

(室内機)

冷暖切替型(マルチ)　標準タイプ　

付属品：標準付属品、防雪ﾌｰﾄﾞ(SUS)、アクティブフィルター

壁掛型

冷房能力：2.8kW　暖房能力：3.2kW

付属品：標準フィルタ、ドレンアップキット

天井カセット4方向型　ドレンアップ内蔵

冷房能力：3.6kW　暖房能力：4.0kW

付属品：標準フィルタ、化粧パネル

天井カセット4方向型　ドレンアップ内蔵

冷房能力：7.1kW　暖房能力：8.0kW

付属品：標準フィルタ、化粧パネル

1 3 200

冷房

暖房

管理棟屋上 基礎は建築工事

1 1 200

冷房

暖房

0.04

0.04

理容室×1

2 1 200

冷房

暖房

0.02

0.02

多目的室×2

1 200

冷房

暖房

0.04

0.04

食堂×6

空調設備　機器表

記　号 名　　　称 仕　　　　　　　様 設置場所 備　考

電源（50Hz）

消費電力

ＫＷ

電圧

Ｖφ

相台数

6

CK-4

4.5

空冷ヒートポンプエアコン

(室内機)

天井カセット4方向型　ドレンアップ内蔵

冷房能力：4.5kW　暖房能力：5.0kW

付属品：標準フィルタ、化粧パネル

4 1 200

冷房

暖房

0.02

0.02

支援職員室×4

1-3

77.5
冷房能力：77.5kW　暖房能力：90.0kW　圧縮機：7.4+7.4kW　送風機：0.46+0.46kW 25.57

28.30

参考重量：448㎏

参考寸法740×2440×1650H

EHP

CK-4

9.0

空冷ヒートポンプエアコン

(室外機)

空冷ヒートポンプエアコン

(室内機)

冷暖切替型(マルチ)　標準タイプ

付属品：標準付属品、防雪ﾌｰﾄﾞ(SUS)、アクティブフィルター

天井カセット4方向型　ドレンアップ内蔵

冷房能力：9.0kW　暖房能力：10.0kW

付属品：標準フィルタ、化粧パネル

1 3 200

冷房

暖房

管理棟屋上 基礎は建築工事

2 1 200

冷房

暖房

0.05

0.05

会議室×2

CK-4

2.8

空冷ヒートポンプエアコン

(室内機)

天井カセット4方向型　ドレンアップ内蔵

冷房能力：2.8kW　暖房能力：3.2kW

付属品：標準フィルタ、化粧パネル

2 1 200

冷房

暖房

0.02

0.02

事務室×2

CK-4

2.8

CK-4

5.6

空冷ヒートポンプエアコン

(室内機)

空冷ヒートポンプエアコン

(室内機)

天井カセット4方向型　ドレンアップ内蔵

冷房能力：2.8kW　暖房能力：3.2kW

付属品：標準フィルタ、化粧パネル

天井カセット4方向型　ドレンアップ内蔵

冷房能力：5.6kW　暖房能力：6.3kW

付属品：標準フィルタ、化粧パネル

1 1 200

冷房

暖房

0.02

0.02

ボランティア室×1

2 1 200

冷房

暖房

0.02

0.02

相談室1×1

相談室2×1

2

2-1

2-2

2-3

2-4

40.0
冷房能力：40.0kW　暖房能力：45.0kW　圧縮機：7.4kW　送風機：0.46kW 12.82

13.70

参考重量：223㎏

参考寸法740×1220×1650H

EHP

45.0

CRK

14.0

CRK

8.0

CK-2

2.2

2.2

WR

空冷ヒートポンプエアコン

(室外機)

空冷ヒートポンプエアコン

(室内機)

空冷ヒートポンプエアコン

(室内機)

空冷ヒートポンプエアコン

(室内機)

空冷ヒートポンプエアコン

(室内機)

冷暖切替型(マルチ)　標準タイプ　耐塩害仕様

冷房能力：45.0kW　暖房能力：50.0kW　圧縮機：8.1kW　送風機：0.46×2kW

付属品：標準付属品、防雪ﾌｰﾄﾞ(SUS)、アクティブフィルター

天吊型厨房用エアコン

冷房能力：14.0kW　暖房能力：16.0kW

付属品：標準フィルタ、ドレンアップメカ

冷房能力：8.0kW　暖房能力：9.0kW

付属品：標準フィルタ、ドレンアップメカ

天井カセット2方向型　ドレンアップ内蔵

冷房能力：2.2kW　暖房能力：2.5kW

付属品：標準フィルタ、化粧パネル

壁掛型

冷房能力：2.2kW　暖房能力：2.5kW

付属品：標準フィルタ、ドレンアップキット

1 3 200

冷房

暖房

15.76

13.71

管理棟屋上 基礎は建築工事

参考重量：284㎏

参考寸法740×1750×1650H

2 1 200

冷房

暖房

0.30

0.30

調理室×2

1 1 200

冷房

暖房

0.13

0.13

洗浄室×1

2

2

1

1

200

冷房

暖房

200

冷房

暖房 0.04

0.04

0.03

0.03

検収室×1

下処理室×1

休憩・事務室×2

EHP

45.0

空冷ヒートポンプエアコン

(室外機)

冷暖切替型(マルチ)　標準タイプ

冷房能力：45.0kW　暖房能力：50.0kW　圧縮機：8.1kW　送風機：0.46×2kW

付属品：標準付属品、防雪ﾌｰﾄﾞ(SUS)、アクティブフィルター

1 3 200

冷房

暖房

15.76

13.71

管理棟屋上 基礎は建築工事

参考重量：284㎏

参考寸法740×1750×1650H

3

3-1

3-2

3-3

3-4

CK-2

2.2

空冷ヒートポンプエアコン

(室内機)

天井カセット2方向型　ドレンアップ内蔵

冷房能力：2.2kW　暖房能力：2.5kW

19 1 200

冷房

暖房

0.03

0.03

廊下×19

付属品：標準フィルタ、化粧パネル

4

4-1

1
ACP

2.8

ルームエアコン

（住宅用シングル）

壁掛型　ワイヤレスリモコン仕様

冷房能力：2.8kW　暖房能力：4.0kW　圧縮機：0.75kW　送風機：0.05kW

付属品：標準フィルタ、壁掛架台、集中管理用アダプター、ワイヤレスリモコン

1 100

冷房

暖房

0.69

1.11

冷媒配管長最大30ｍ

ACP

2.8
2

ルームエアコン

（住宅用シングル）

壁掛型　ワイヤードリモコン仕様

冷房能力：2.8kW　暖房能力：4.0kW　圧縮機：0.75kW　送風機：0.03+0.05kW

1 100

冷房

暖房

0.69

1.11

70

付属品：標準フィルタ、壁掛架台、集中管理用アダプター、ワイヤードリモコン

Ｂ棟 居室×20

Ｃ棟 居室×20

Ｄ棟 居室×22

Ｅ棟 居室×8

Ａ棟 居室×15

　　　　防振ゴム

3

付属品：標準フィルタ、化粧パネル、ワイヤードリモコン、集中管理用アダプター

(室外機)(室内機)

0.871

0.759

暖房

冷房

2003

冷房能力：3.6kW　暖房能力：4.0kW　圧縮機：0.8kW　送風機：0.03+0.05kW

天井カセット4方向型　ドレンアップ内蔵

（業務用シングル）

空冷ヒートポンプエアコン

3.6

ACP

　　　　防振ゴム

　　　　高性能防振ゴム

管理棟 静養室1×1

管理棟 静養室2×1

17

基礎は建築工事

Ｅ棟屋上×1

Ｄ棟屋上×1

Ｃ棟屋上×1

支援室Ｄ×1

支援室Ｃ×1

支援室Ｅ×1

6 冷房能力：5.0kW　暖房能力：5.6kW　圧縮機：1.2kW　送風機：0.05+0.04kW

1.34

1.26

基礎は建築工事

ＡＢ棟屋上×1

(室外機)

支援室ＡＢ×1

(室内機)

暖房

冷房

3 2001

付属品：標準フィルタ、化粧パネル、ワイヤードリモコン、集中管理用アダプター

天井カセット4方向型　ドレンアップ内蔵

（業務用シングル）

空冷ヒートポンプエアコン

5.0

ACP

5

宿直室×1

基礎は建築工事

管理棟屋上×3

(室外機)

仮眠室2×1

仮眠室1×1

(室内機)

暖房

冷房

20033

付属品：標準フィルタ、ワイヤードリモコン、ドレンアップキット、集中管理用アダプター

冷房能力：3.6kW　暖房能力：4.0kW　圧縮機：0.8kW　送風機：0.04+0.04kW

壁掛形

（業務用シングル）

空冷ヒートポンプエアコン

3.6

ACP

4

(室外機)

付属品：標準フィルタ、化粧パネル、ワイヤードリモコン、集中管理用アダプター

(室内機)

0.950

0.987

暖房

冷房

2003

冷房能力：3.6kW　暖房能力：4.0kW　圧縮機：0.8kW　送風機：0.05+0.04kW

天井カセット2方向型　ドレンアップ内蔵

（業務用シングル）

空冷ヒートポンプエアコン

3.6

ACP

7

基礎は建築工事

Ｅ棟屋上×1

(室外機)(室内機)

2.03

1.88

暖房

冷房

20031

付属品：標準フィルタ、化粧パネル、ワイヤードリモコン、集中管理用アダプター

冷房能力：7.1kW　暖房能力：8.0kW　圧縮機：1.6kW　送風機：0.05+0.15kW

天井カセット4方向型　ドレンアップ内蔵

（業務用シングル）

空冷ヒートポンプエアコン

7.1

ACP

参考寸法950×330×1350

参考重量：90㎏

付属品：標準フィルタ、化粧パネル、ワイヤードリモコン、集中管理用アダプター

10

冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW　圧縮機：1.6kW　送風機：0.05×2+0.15kW

10 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW　圧縮機：1.6kW　送風機：0.05×2+0.15kW

脱衣室2×1 基礎は建築工事

管理棟屋上×1脱衣室1×1

(室外機)(室内機)

2.19

1.87

暖房

冷房

20031

付属品：標準フィルタ、化粧パネル、ワイヤードリモコン×2、集中管理用アダプター

天井カセット2方向型　ドレンアップ内蔵

（業務用同時ツイン）

空冷ヒートポンプエアコン
ACP

7.1

9

基礎は建築工事

ＡＢ棟屋上×6

廊下Ｂ1×2

廊下Ｂ2×2

廊下Ｂ3×2

廊下Ｂ4×2

廊下Ｄ4×2

廊下Ｄ3×2

廊下Ｄ2×2

廊下Ｄ1×2

(室外機)

廊下Ａ3×2

廊下Ａ2×2

(室内機)

2.19

1.87

天井カセット2方向型　ドレンアップ内蔵

（業務用同時ツイン）

暖房

冷房

2003空冷ヒートポンプエアコン

7.1

ACP

Ｄ棟屋上×4

付属品：標準フィルタ、化粧パネル、ワイヤードリモコン、集中管理用アダプター

8

デイルームＤ×1 Ｄ棟屋上×12.49

2.47冷房能力：10.0kW　暖房能力：11.2kW　圧縮機：2.3kW　送風機：0.12+0.06×2kW Ｃ棟屋上×1

(室外機)(室内機)

デイルームＣ×1

天井カセット4方向型　ドレンアップ内蔵

暖房

冷房

20032

（業務用シングル）

空冷ヒートポンプエアコン

10.0

ACP

3

2

基礎は建築工事

Ｅ棟屋上×2廊下Ｅ×2

ACP
11

10.0

空冷ヒートポンプエアコン

（業務用同時ツイン）

天井カセット4方向型　ドレンアップ内蔵

冷房能力：10.0kW　暖房能力：11.2kW　圧縮機：2.3kW　送風機：0.05×2+0.06×2kW

付属品：標準フィルタ、化粧パネル、ワイヤードリモコン、集中管理用アダプター

3 200

冷房

暖房

(室内機)

2.49

2.55

(室外機)

廊下Ｃ1×2

廊下Ａ1×2

ＡＢ棟屋上×3

Ｃ棟屋上×1

デイルームＡ×2

デイルームＢ×2

Ｅ棟屋上×1

基礎は建築工事

5

参考重量：90㎏

遊戯室Ｅ×1

娯楽室Ｅ×2

天吊型厨房用エアコン

冷媒配管長最大30ｍ

1.06

1.06

　　　　高性能防振ゴム

　　　　高性能防振ゴム

　　　　高性能防振ゴム

　　　　高性能防振ゴム

　　　　高性能防振ゴム

　　　　高性能防振ゴム

(仮称)中井さくら園　管理・居住棟　空気調和設備工事



図 面 番 号

枚 の 内 Ｎ o．注

記

設 計 年 月 日 縮 尺 図 面 名 称
TEL 025-250-2744新潟市東区卸新町２丁目２０６６番地６

称名事工

菅原 真司 平間 謙介

第1 1 6 3 6 6号第3 1 5 6 2 8号

１級建築士 １級建築士

設計者管理建築士 設計者

１級建築士

第3 3 3 5 0 0号

安田 幹広 冷暖房設備　機器表２

A1: - 

A3: - 一 級 建 築 士 事 務 所  新 潟 県 知 事 登 録 （ リ ） 第 ９ ９ ３ 号 312 01 6 .0 9 1M-06

空調設備　機器表

記　号 名　　　称 仕　　　　　　　様 設置場所 備　考

電源（50Hz）

消費電力

ＫＷ

電圧

Ｖφ

相台数

ACP
空冷ヒートポンプエアコン

（業務用同時ツイン）

天井カセット2方向型　ドレンアップ内蔵 3 200

冷房

暖房

(室内機) (室外機)

10.0
冷房能力:10.0kW 暖房能力:11.2kW　圧縮機：2.3kW　送風機：0.05×2+0.06×2kW

付属品：標準フィルタ、化粧パネル、ワイヤードリモコン、集中管理用アダプター

2.59

2.89

Ｃ棟屋上×2廊下Ｃ2×2

廊下Ｃ3×2 基礎は建築工事

12

2

参考寸法950×330×1350

参考重量：90㎏　　　　防振架台

(GRM1) 集中管理コントローラ

(親機)

管理台数：200台(子機50台×3)　カラー液晶表示　タッチパネル操作

運転/停止、モード切替、温度設定、風向・風速設定、異常表示、スケジュール運転

付属品：制御盤内取付金具

1 1 100 0.012

(AB棟、C棟、D棟、厨房系統)

支援職員室×1

(GRM2) 集中管理コントローラ

(親機)

管理台数：100台(子機50台×2)　カラー液晶表示　タッチパネル操作

運転/停止、モード切替、温度設定、風向・風速設定、異常表示、スケジュール運転

付属品：制御盤内取付金具

1 1 100 0.012 支援職員室×1

(管理棟、活動棟、E棟)

(GRS1) 集中管理コントローラ

(子機)

管理台数：50台　カラー液晶表示　タッチパネル操作

運転/停止、モード切替、温度設定、風向・風速設定、異常表示、スケジュール運転

付属品：壁埋込ボックス

4 1 100 0.012 支援室AB×1

支援室C×1

支援室D×1

支援室E×1

(GRS2) 集中管理コントローラ

(子機)

管理台数：50台　液晶レスタイプ

運転/停止、モード切替、温度設定、風向・風速設定、異常表示、スケジュール運転

1 1 100 0.012

(R) ワイヤードリモコン 空調マルチ室内機用

運転/停止、モード切替、温度設定、風向・風速設定、異常表示

(管理棟)

診察室×1

処置室×1

理容室×1

多目的室×1

食堂×3

支援職員室×2

事務室×1

会議室×1

ボランティア室×1

相談室1×1

相談室2×1

調理室×1(休憩・事務室)

洗浄室×1(休憩・事務室)

検収室×1(休憩・事務室)

下処理室×1(休憩・事務室)

休憩・事務室×2

廊下×3

23

ACP

2.5

ルームエアコン

（住宅用シングル）

壁掛型　ワイヤードリモコン仕様

冷房能力：2.5kW　暖房能力：2.8kW　圧縮機：0.65kW　送風機：0.028kW

1 100

冷房

暖房

0.745

0.625付属品：標準フィルタ、壁掛架台、集中管理用アダプター、ワイヤードリモコン

管理棟 脱衣室3×1

　　　　ドレンアップキット、防振ゴム

13

1

支援職員室×1

(活動棟)

付属品：L字金具（制御盤内取付）

伝送線用給電拡張ユニット 1 1 100 支援室AB×10.095(46EP)

(仮称)中井さくら園　管理・居住棟　空気調和設備工事



凡　例

摘　要シンボル

新設配管（太線）

防火区画貫通処理

6

7

8

9

1

冷媒管リスト

冷媒管サイズ

液側 ガス側
記号

2

3

4

5

10

 6.4φ

 9.5φ

12.7φ

 9.5φ 12.7φ

15.9φ

22.2φ

19.1φ 9.5φ

 9.5φ

12.7φ 15.9φ

12.7φ 25.4φ

12.7φ 28.6φ

15.9φ 28.6φ

 9.5φ 25.4φ

11

 6.4φ  9.5φ

12 19.1φ 31.8φ

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2 2

2 2

2

2

2
2

2

2

2

22

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

4

4

4

4

4

4 4

4

4 4 4

4

4
4

4

4

4 4

4

4

4

4

4

5 5

5

5

5

5

5

6

6

4

10

10

10

10

11

11

11 11

12

12

9

9

6

126

6

4

9

5

8

8

10

5

10 9

582

4

5

8

9

9

R R R R R RR R

10 10 2 2 2 1294 RD

25V 5

2

2

図 面 番 号

枚 の 内 Ｎ o．注

記

設 計 年 月 日 縮 尺 図 面 名 称
TEL 025-250-2744新潟市東区卸新町２丁目２０６６番地６

称名事工

菅原 真司 平間 謙介

第1 1 6 3 6 6号第3 1 5 6 2 8号

１級建築士 １級建築士

設計者管理建築士 設計者

１級建築士

第3 3 3 5 0 0号

安田 幹広

A1:1/100

A3:1/200一 級 建 築 士 事 務 所  新 潟 県 知 事 登 録 （ リ ） 第 ９ ９ ３ 号 31(仮称)中井さくら園　管理・居住棟　空気調和設備工事 2016.0 9 冷暖房設備 管理棟１階平面図 1M-07
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7.1

CK-4
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7.1

CK-4
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7.1

CK-4 CK-4
1-5 1-5
3.6 3.6

3.6

ACP

(室内機)

3.6

ACP

(室内機)

5

5

WR
1-4
2.8

ACP

2.8
2

CK-2
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CK-2
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3.6
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2.8
2

13
2.5
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2.2
4-1
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CK-2

2.2
4-1

CK-2

2.2
4-1
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(室内機)

3.6
10

ACP

(室内機)

3.6
10

4.5
1-3
CK-4

CK-4

4.5
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CK-4

4.5
1-3
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4.5
1-3
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2.2
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14.0

CRK
3-1

14.0
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8.0
3-2

CK-2

2.2
3-3

CK-2

2.2
3-3

CK-4 CK-4

2.8 2.8
2-4 2-4

3.6

ACP
5

(室内機)

ACP

CK-2

2.2

A B棟廊下× 1

4-1

WR

2.2
3-4

WR

2.2
3-4

基礎 3500×2500×H500

基礎 3500×400×H500

基礎 3500×400×H500

基礎 2560×375×H300

基礎 1580×2700×H300

基礎 2600×5500×H300

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

発電機

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

受水槽

燃料小出槽

UP
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C25
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消

P S
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渡 り廊下 4

C D棟

掃除用具入れ

掃除用具入れ

入所者玄関ﾎ ｰ ﾙ

支援職員室

浴室 1

浴室2

脱衣室1

ｼ ｬ ﾜ ｰ室

給湯室

風除室
事務室

宿直室 来客男子 ﾄｲ ﾚ

倉庫

中庭 1

食堂

洗体室

静養室 2

静養室ﾄ ｲ ﾚ 2

静養室ﾄｲ ﾚ 1

外来玄関

静養室1

配薬準備室

洗浄室

調理室

配膳車

食品庫

更衣室

仮眠室 1

仮眠室 2

車椅子ﾄ ｲ ﾚ

来客女子ﾄ ｲ ﾚ

職員下足棚

来客下足棚

階段下収納

風除室

厨房 ﾄｲ ﾚ共同洗濯室

機械室

脱衣室2

押入 1

押入2

男子ﾄ ｲ ﾚ 女子 ﾄｲ ﾚ
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風除室
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250250

6,250250 4,627.5 127.5

2
50

5
,7

5
0

2
,2

0
0

2
5
0

2
50

5,
5
0
0

2
50

3,
3
0
0

7
,
4
00

7
,
7
50

4
,
97

7
.5

5,350 2,650 1,750 3,000

6,250 250250

1,500 250 1,650 1,250 2,500 1,200

P S

ｽ ﾍ ﾟ ｰ ｽ

ｽ ﾌ ﾟ ﾘ ﾝ ｸ ﾗ ｰ室

渡り廊下 2

渡り廊下 1

2
,
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7
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2
,
2
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2
,
36

7
.
5

1,
5
0
0

1
2
7
.5

2
,
2
45

1
2
7.

5

TX1 TX2

250

渡り廊下4管理棟

250

10,500 8,250

1,500 3,000 3,000 3,000 3,000 2,127.5 2,245 627.5

127.5 127.5

渡り廊下 4

活動棟

E X P . J

E X P . J

E X P . J

C D棟

E X P . J

渡り廊下3

E X P . J

7
,5

0
0

渡り廊下2A B棟

E X P . J

渡り廊下1

E棟

返却
ｽ ﾍ ﾟ ｰ ｽ

脱衣室3 職員女子ﾄ ｲ ﾚ

E P S

ﾄ ｲ ﾚ

汚物室

2
,0

0
0

P S

渡り廊下4

管理棟廊下 2

渡り廊下3

多目的室

PS

理容室

診察室

処置室

個別浴室

管理棟廊下 2

前室職員男子 ﾄｲ ﾚ
浴室 ﾄｲ ﾚ 2

待合 ｽﾍ ﾟ ｰ ｽ 2

待合 ｽﾍ ﾟ ｰ ｽ 1

浴室 ﾄｲ ﾚ 1

ﾎ ﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱ室P S

管理棟廊下1

検収室

物品庫

休憩 ･事務室

調理前室

下処理室

相談室 2

相談室1

管理棟廊下3

2
5
0

3,
3
0
0

2
,
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0
7
,
4
00
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(塩ビ桝は衛生設備工事)
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D

(塩ビ桝は衛生設備工事)

塩ビ桝接続
（塩ビ桝は衛生設備工事）

40V D

塩ビ桝接続
（塩ビ桝は衛生設備工事）

40V

D

40V

D

40V

D

40V

D D

25V

D

25V

D

25V

D

40V

D

40V

D

40V

D

40V

D

40V

25V

25V 25V

20V

D

20V

D



ACP

3.6

ACP

3.6

3.6

ACP

(室外機)

(室外機)

(室外機) ACP

(室外機)

7.1

1
EHP

EHP

45.0

EHP

45.0

EHP

5-1

5-2

5-3

10

77.5

2
40.0

4

3

CK-4

9.0
2-1

CK-4

9.0
2-1

図 面 番 号

枚 の 内 Ｎ o．注

記

設 計 年 月 日 縮 尺 図 面 名 称
TEL 025-250-2744新潟市東区卸新町２丁目２０６６番地６

称名事工

菅原 真司 平間 謙介

第1 1 6 3 6 6号第3 1 5 6 2 8号

１級建築士 １級建築士

設計者管理建築士 設計者

１級建築士

第3 3 3 5 0 0号

安田 幹広

A1:1/100

A3:1/200一 級 建 築 士 事 務 所  新 潟 県 知 事 登 録 （ リ ） 第 ９ ９ ３ 号 31(仮称)中井さくら園　管理・居住棟　空気調和設備工事 2016.0 9 冷暖房設備 管理棟２階・屋上平面図 1M-08
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ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾗｯﾌﾟ

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾗｯﾌﾟ

設備 排気ｽﾍﾟｰｽ設備 給気ｽﾍﾟｰｽ

書庫・倉庫

ｱﾗ ｰ ﾑ弁室P S

女子更衣室

男子更衣室

PS（散水栓B O X）

会議室

1/100勾配

1/100勾配1/100勾配

1/100勾配

1/100勾配
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1/100勾配1/100勾配

1/100勾配

避難器具



図 面 番 号

枚の内 Ｎ o．注

記

設 計 年 月 日 縮 尺 図 面 名 称
T E L  0 2 5 - 2 5 0 - 2 7 4 4新潟市東区卸新町２丁目２０６６番地６

称名事工

菅原 真司 平間 謙介

第116 3 6 6号第315 6 2 8号

１級建築士 １級建築士

設計者管理建築士 設計者

１級建築士

第33 3 5 0 0号

安田 幹広

A1: - 

A3: - 一級建築士 事務所  新潟県知 事登録（リ）第９９３号 9 2M-052016.09 冷暖房設備　機器表

空調設備　機器表

記　号 名　　　称 仕　　　　　　　様 設置場所 備　考

電源（50Hz）

消費電力

ＫＷ

電圧

Ｖφ

相台数

EHP

67.0

空冷ヒートポンプエアコン

(室外機)

冷暖切替型(マルチ)　標準タイプ　耐塩害仕様

冷房能力：67.0kW　暖房能力：77.5kW　圧縮機：5.1+7.4kW　送風機：0.46+0.46kW

付属品：標準付属品、防振架台、防雪ﾌｰﾄﾞ(SUS)、アクティブフィルター

1 3 200

冷房

暖房

22.11

21.95

CID

16.0

空冷ヒートポンプエアコン

(室内機)

天井埋込ダクト型　ドレンアップ内蔵

冷房能力：16.0kW　暖房能力：18.0kW

付属品：分岐チャンバー（吸込み側、吹出し側）

4 1 200

冷房

暖房

0.49

0.47

体育館×4

5

5-1

3 機能訓練室2×1

作業訓練室(南)×1付属品：標準フィルタ、化粧パネル、ワイヤードリモコン、集中管理用アダプター

(室外機)(室内機)

暖房

冷房

2003

冷房能力：3.6kW　暖房能力：4.0kW　圧縮機：0.8kW　送風機：0.05+0.04kW

天井カセット4方向型　ドレンアップ内蔵

（業務用シングル）

空冷ヒートポンプエアコン

3.6

ACP

　　　　防振架台

基礎は建築工事

4

(室外機)

付属品：標準フィルタ、化粧パネル、ワイヤードリモコン、集中管理用アダプター

作業訓練室(北)×1

(室内機)

暖房

冷房

2003

冷房能力：3.6kW　暖房能力：4.0kW　圧縮機：0.8kW　送風機：0.05+0.04kW

天井カセット2方向型　ドレンアップ内蔵

（業務用シングル）

空冷ヒートポンプエアコン

3.6

ACP

　　　　防振架台

基礎は建築工事

ACP

20.0

空冷ヒートポンプエアコン

（業務用同時ツイン）

天井カセット4方向型　ドレンアップ内蔵

冷房能力：20.0kW　暖房能力：22.4kW　圧縮機：4.3kW　送風機：0.12×2+0.15×2kW

付属品：標準フィルタ、化粧パネル、ワイヤードリモコン、集中管理用アダプター

1 3 200

冷房

暖房

(室内機)

機能訓練室1×2

(室外機)

基礎は建築工事

13

ACP

14.0

空冷ヒートポンプエアコン

（業務用同時トリプル）

天井カセット2方向型　ドレンアップ内蔵

冷房能力：14.0kW　暖房能力：16.0kW　圧縮機：3.3kW　送風機：0.05×3+0.06×2kW

付属品：標準フィルタ、化粧パネル、ワイヤードリモコン、集中管理用アダプター

3 200

冷房

暖房

(室内機)

活動棟廊下×3

(室外機)

14

1

　　　　防振架台

(R) ワイヤードリモコン 空調マルチ室内機用

運転/停止、モード切替、温度設定、風向・風速設定、異常表示

(活動棟)

体育館×2

2

1

2

設備機器置場×2

基礎は建築工事

設備機器置場

設備機器置場

基礎は建築工事

設備機器置場

　　　　防振架台

外部設備機器置場

PUHY-P670SDMG5-BS

PEFY-P160MG5

PLZ-ERMP40EM(内機)

PUZ-ERMP40KA4(外機)

PUZ-ERMP40KA4(外機)

※機器はすべて三菱電機㈱製品

0.759

0.871

PL-RP40LA13(内機)

0.987

0.950

6.49

5.75PL-ERP112EA5(内機)

PUZ-ERP224KA10(外機)

5.45

5.03PL-RP56LA13(内機)

PUZ-ERMP160LA4(外機)

PAR-38MA

(仮称)中井さくら園　活動棟　空気調和設備工事



4

4

凡　例

摘　要シンボル

新設配管（太線）

防火区画貫通処理

記号
サイズ

鋼板製配管化粧カバーリスト

架台高さ

500H

仕様

基礎

150×150×120H①

②

7

8

9

1

冷媒管リスト

冷媒管サイズ

液側 ガス側
記号

2

3

4

5

6

10

 6.4φ

 9.5φ

12.7φ

 9.5φ 12.7φ

15.9φ

22.2φ

19.1φ 9.5φ

 9.5φ

12.7φ 15.9φ

12.7φ 25.4φ

12.7φ 28.6φ

15.9φ 28.6φ

 9.5φ 25.4φ

11

 6.4φ  9.5φ

450×251

450×251 立上げ GL±0～GL+3100

11

2

4 7

22 2 4711

①

止水スリーブ+プレート

R
間接排水口50A×5

小口径塩ビ桝90Y100-150×3

5
0
V

5
0
V

2
5
0
V

5
0
V

100V 100V

配管用トレンチ(有効460×210)建築工事

側溝接続:機械はつり補修150φ50L

空調ドレン垂れ流し

50V

R

トレンチ内形鋼配管架台W460×30H

D

50V

74

11

4 4

4

4

4

11

2
5
V

2
5
V

25V

空調ドレン垂れ流し

2
5
V

2
5
V

2
5
V

3
2
V

2
5
V

2
5
V

40V50V

4
0
V

4
0
V

D

D D

D

D

D

D

25V

2
5
V

25V

2

2

2

2

2

2 2 2

7

D
DD

D
D

4

2

4

2 24

2 2 2

体育館
ﾉｽﾞﾙ型吹出口#8

－
600CMH ×16

体育館

600CMH ×16

HS(F付)200×600
BOX350×750×350H

T X 3

T Y 1

3
0
,
9
7
5

3
,
9
7
5

6
,
7
5
0

6
,
7
5
0

6
,
7
5
0

6
,
7
5
0

T Y 1

T Y 2

T Y 3

T Y 4

T Y 5

T Y 6

1
,
2
5
0

6
,
5
0
0

2
5
0

1
,
9
6
0

2
9
0

4
,
5
0
0

4
,
3
5
0

2
7
5

2
,
4
5
0

3
,
7
0
0

6
,
4
5
0

3
0
0

2
,
1
0
0

2,800

P S

事務室

調理室

下処理室

食品庫

検収室 風除室

PS

E X P . J

図 面 番 号

枚の内 Ｎ o．注

記

設 計 年 月 日 縮 尺 図 面 名 称
T E L  0 2 5 - 2 5 0 - 2 7 4 4新潟市東区卸新町２丁目２０６６番地６

称名事工

菅原 真司 平間 謙介

第116 3 6 6号第315 6 2 8号

１級建築士 １級建築士

設計者管理建築士 設計者

１級建築士

第33 3 5 0 0号

安田 幹広

A1:1/100

A3:1/200一級建築士 事務所  新潟県知 事登録（リ）第９９３号 9 2M-06(仮称)中井さくら園　活動棟　空気調和設備工事 2016.09 冷暖房設備 平面図

ACP

14.0
14

ACP

20.0
13

(室外機)(室外機)

5
67.0

EHP ACP

3.6

(室外機)

3
ACP

3.6

(室外機)

3
ACP

3.6
4

(室外機)

16.0

CID
5-1

16.0

CID
5-1

16.0

CID
5-1

16.0

CID
5-1

(室内機)

ACP

3.6
3

3

(室内機)

ACP

3.6

(室内機)

ACP

3.6
4

14

(室内機)

5.0

ACP

(室内機)

ACP

10.0
13

14

(室内機)

5.0

ACP

14

(室内機)

5.0

ACP

(室内機)

ACP

10.0
13

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

発電機受水槽

燃料小出槽

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

配管用トレンチ(有効460×210)建築工事

機械基礎：6,500×1,800(建築工事)

2002,8003,0003,0002,800

8,250 8,250

16,500

3
,
9
7
5

6
,
7
5
0

6
,
7
5
0

6
,
7
5
0

6
,
7
5
0

3
0
,
9
7
5

8
,
4
9
0

2
,
3
7
8

2
,
2
4
5

2
,
3
6
8

1
,
5
0
0

2,000 127.5 127.52,245

11,600 2,200 2,500 500 8,250

2508,000

T X 1 T X 2 T X 3

T X 2 T X 3

T Y 1

T Y 2

T Y 3

T Y 4

T Y 5

T Y 6

1
,
2
5
0

6
,
5
0
0

2
5
0

1
,
7
5
0

2
,
0
0
0

2
,
5
0
0

5
0
0

3
,
0
0
0

3,000 1,000

300

3,950

7,950 7,950 300

2
7
5

2
,
4
5
0

3
,
7
0
0

3
0
0

3
,
4
5
0

6
,
4
5
0

P S

防災倉庫、倉庫1

倉庫2

洗体室
ﾄｲﾚ

女子ﾄｲ ﾚ

男子ﾄ ｲﾚ

機能訓練室1

機能訓練室2

作業訓練室

風除室

体育館

活動棟玄関ﾎｰﾙ

P S

PS

P S

P S

倉庫3

活動棟玄関

渡り廊下4

汚物室

アラーム弁室

○消

○消

本
体

棟
工

事

(FV-11)475*475

サー ビスス ペ ー ス

吹出側吸込側

吹出側 吸込側

吹出側 吸込側

サー ビスス ペ ー ス

吹出側吸込側

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

動力盤

RR
R

R
R

R

R R

R R
R

R

R

D

D

D
D

D

R
R
R

R
R
R

RR
R

R

R

R

RR

R

R

R

R

R

R

R

R
D



図 面 番 号

枚 の 内 Ｎ o．注

記

設 計 年 月 日 縮 尺 図 面 名 称

一 級 建 築 士 事 務 所  新 潟 県 知 事 登 録 （ チ ） 第 ９ ９ ３ 号

TEL 025-250-2744新潟市東区卸新町２丁目２０６６番地６
称名事工

菅原 真司 平間 謙介

第1 1 6 3 6 6号第3 1 5 6 2 8号

１級建築士 １級建築士

設計者管理建築士 設計者

１級建築士

第3 3 3 5 0 0号

安田 幹広 換気設備　機器表１

A1: - 

A3: - 31 1M-252 01 6 .0 9

記　号 名　　　称 相 電圧

Ｖφ

電源（50Hz）

全熱交換型換気扇

1

(24H換気)

1 100

(24H換気)

100

全熱交換型換気扇

(24H換気)

1 100

換気扇 1 100

全熱交換型換気扇

備　考 台数

(24H換気)

電気設備へ支給

電気設備へ支給

コントロールスイッチは

電気設備へ支給

コントロールスイッチは

コントロールスイッチは

換気設備　機器表

1 100

換気扇 1 100

換気扇

(24H換気)

コントロールスイッチは

電気設備へ支給

仕　　　　　　　様

管理棟

付属品：吊金具、コントロールスイッチ

付属品：吊金具、コントロールスイッチ

付属品：吊金具、コントロールスイッチ

付属品：吊金具

付属品：吊金具、コントロールスイッチ

付属品：吊金具、コントロールスイッチ

24時間換気風量(弱運転)：16.2m3/h

24時間換気風量(弱運転)：29.2m3/h

24時間換気風量(弱運転)：46.8m3/h

24時間換気風量(弱運転)：13.5m3/h

24時間換気風量(弱運転)：13.6m3/h

HEU

1

HEU

2

HEU

3

FV

1

FV

2

FV

3

天井埋込カセット型　100φ×140m3/h×50Pa

天井埋込カセット型　150φ×240m3/h×40Pa

天井埋込カセット型　200φ×425m3/h×50Pa

天井埋込型　100φ×120m3/h×20Pa

天井埋込型　100φ×80m3/h×20Pa

天井埋込型　100φ×120m3/h×30Pa

消費電力

ＫＷ

0.069

0.116

0.186

0.0135

0.0135

0.02

トイレは照明と連動

電気設備へ支給

コントロールスイッチは

ＢグループＡグループ Ｃグループ Ｄグループ Ｅグループ

設置場所

コントロールスイッチは

1 100

1 100換気扇

(24H換気) 電気設備へ支給

コントロールスイッチは

換気扇 1 100

1 100換気扇

(24H換気) 電気設備へ支給

コントロールスイッチは

換気扇 1 100

換気扇 1 100

1 100換気扇

(24H換気) 電気設備へ支給

コントロールスイッチは

換気扇 1 100

換気扇

1 100

換気扇 1 100

換気扇 1 100

換気扇

(24H換気)

1 100

換気扇

換気扇

電気設備へ支給

コントロールスイッチは

1 100
FV

17

電気設備へ支給

付属品：吊金具

付属品：吊金具、コントロールスイッチ

付属品：吊金具

天井埋込型　150φ×170m3/h×20Pa

付属品：吊金具

天井埋込型　150φ×280m3/h×55Pa

天井埋込型　150φ×380m3/h×70Pa

付属品：吊金具

付属品：吊金具

付属品：吊金具

付属品：吊金具

付属品：吊金具

天井埋込型　150φ×380m3/h×70Pa

付属品：吊金具

24時間換気風量(弱運転)：28.2m3/h

24時間換気風量(弱運転)：58.3m3/h

FV

5

FV

6

FV

7

FV

8

FV

9

FV

10

FV

11

FV

12

FV

13

FV

14

FV

15

16

FV

天井埋込型　150φ×180m3/h×20Pa

天井埋込型　150φ×240m3/h×30Pa

天井埋込型　150φ×250m3/h×15Pa

天井埋込型　150φ×410m3/h×80Pa

天井埋込型　150φ×500m3/h×100Pa

天井埋込型　150φ×440m3/h×110Pa

天井埋込型　100φ×80m3/h×20Pa　　耐湿型

0.0255

0.0255

0.033

0.033

0.042

0.054

0.054

0.074

0.078

0.078

天井埋込型　150φ×250m3/h×40Pa　　耐湿型

24時間換気風量(弱運転)：60.5m3/h

付属品：吊金具、コントロールスイッチ

付属品：吊金具、コントロールスイッチ

付属品：吊金具、コントロールスイッチ

トイレは照明と連動

1 100換気扇

18

FV

付属品：吊金具、コントロールスイッチ

(24H換気)

天井埋込型　150φ×250m3/h×40Pa　　耐湿型

電気設備へ支給

コントロールスイッチは0.044

支援職員室×2

事務室×1

食堂×6

仮眠室×2、静養室×2、診察室×1、

配薬準備室×1、理容室×1、宿直室×1、

調理員休憩・事務室×2

調理員更衣室×1、厨房ﾄｲﾚ×1

ボランティア室×1

処置室×1

洗浄室×1

検収室×1

食品庫×1、返却スペース×1

車椅子ﾄｲﾚ×1、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ室×1

多目的室×1

相談室×2

浴室ﾄｲﾚ×2

職員男子ﾄｲﾚ×1、職員女子ﾄｲﾚ×1

静養室トイレ×2、汚物室トイレ×1

男子トイレ×1、女子トイレ×1

来客男子トイレ×1、来客女子トイレ×1

共同洗濯室×1

理容室流し台×1

個別浴室×1

2階 書庫・倉庫×1

脱衣室×3

調理室×1

下処理室×1

2階 女子更衣室×1

2階 会議室×2

支援室AB×1

居室A1～A15×各1(15)

洗濯室A1・A2×各1(2)

トイレA5×1

トイレA1～A4×各1(4)

デイルームA×1

支援室AB流し台×1

洗体室A1×1

居室B1～B20×各1(20)

洗濯室B1・B2×各1(2)

洗面室B1～B4×各1(4)

トイレB5・B6×各1(2)

トイレB1～B4×各1(4)

デイルームB×1

洗体室B1・B2×各1(2)

支援室C×1

居室C1～C20×各1(20)

居室C2トイレ×1

トイレC1～C3×各1(3)

倉庫C1～C3×各1(3)

トイレ洗濯室C1～C3×各1(3)

デイルームC×1

支援室C流し台×1

洗体室C1～C3×各1(3)

支援室D×1

居室D1～D22×各1(22)

居室D13・D18トイレ×各1(2)

トイレD1～D4×各1(4)

トイレ洗濯室D1・D2×各1(2)

デイルームD×1

支援室D流し台×1

洗体室D1・D2×各1(2)

支援室E×1

居室E1～E8×各1(8)

洗濯室E1・E2×各1(2)

トイレE1・E3×各1(2)

娯楽室E×1、遊戯室E×1(2)

支援室E流し台×1

洗体室E1・E2×各1(2)

洗面室A1～A3×各1(3)

トイレE2・E4×各1(2)

3

1

9

95

1

3

3

10

3

13

3

2

天井埋込型　200φ×510m3/h×40Pa

24時間換気風量(弱運転)：51.8m3/h

24時間換気風量(弱運転)：19.2m3/h

機械室

シャワー室×1

0.08

0.013

0.044

3

倉庫×1

洗体室×1

2階 男子更衣室×1

洗面室D1～D4×各1(4)

28

9

19

4

4

5

1

(仮称)中井さくら園　管理・居住棟　空気調和設備工事



1階 外壁×10、ハト小屋×1

図 面 番 号

枚の内 Ｎ o．注

記

設 計 年 月 日 縮 尺 図 面 名 称

一級建築士事務所  新潟県知事登録（チ）第９９３号

TEL 025-250-2744新潟市東区卸新町２丁目２０６６番地６
称名事工

菅原 真司 平間 謙介

第116366号第315628号

１級建築士 １級建築士

設計者管理建築士 設計者

１級建築士

第333500号

安田 幹広

記　号 名　　　称 相 電圧 消費電力

ＫＷＶφ

電源（50Hz）

備　考 台数

換気設備　機器表

仕　　　　　　　様

管理棟

換気設備　機器表２

A1: - 

A3: - 

1 100 1

FV

19

Ｅグループ

設置場所

1001エアースイングファン リモコンスイッチは

電気設備へ支給

15

排風機

排風機

排風機

2003 1

2003

2003

2003排風機

100排風機 2

送風機

送風機

送風機

送風機

1

1

1

FS-1と連動運転

FS-2と連動運転

FS-3と連動運転

FS-4と連動運転

FE-1と連動運転

FE-2と連動運転

FE-3と連動運転

FE-4と連動運転

1

1

1

1

2003

2003

2003

2003

洗浄機系統

洗浄機系統

ｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ系統

ｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ系統

ﾌﾗｲﾔｰ系統

ﾌﾗｲﾔｰ系統

炊飯器系統

炊飯器系統

付属品：縦格子グリル、リモコンスイッチ

200φ×450m3/h×62Pa

FS

4

3

FS

2

FS

1

FS

5

FE

4

FE

3

FE

2

FE

1

FE

1

AS

ストレートシロッコファン　天吊厨房型

ストレートシロッコファン　天吊厨房型

ストレートシロッコファン　天吊厨房型

ストレートシロッコファン　天吊厨房型

ストレートシロッコファン　天吊厨房型

ストレートシロッコファン　天吊消音型

ストレートシロッコファン　天吊厨房型

ストレートシロッコファン　天吊厨房型

ストレートシロッコファン　天吊厨房型

0.530

1.66

0.390

0.096

0.530

1.03

0.390

＃1・1/2　　1,700ｍ3/h×150Pa

＃2　2,800ｍ3/h×220Pa

0.530

＃1・1/2　　1,300ｍ3/h×130Pa

＃1・1/2　　1,700ｍ3/h×150Pa

＃2　2,800ｍ3/h×220Pa

＃1・1/2　　1,300ｍ3/h×130Pa

0.530

0.033高機能タイプ　300m3/h

＃2　　4,000ｍ3/h×300Pa

＃2　　4,000ｍ3/h×300Pa

1
AK

1

エアカーテン 業務用　天吊露出型

付属品：天吊金具 コントロールスイッチ

1 100 0.096 ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁは

電気設備へ支給

付属品：防振吊金具 たわみ継手

付属品：防振吊金具 たわみ継手

付属品：防振吊金具 たわみ継手

付属品：防振吊金具 たわみ継手

1

付属品：防振吊金具 たわみ継手 排気ｸﾞﾘﾙ×2

付属品：防振吊金具 たわみ継手

付属品：防振吊金具 たわみ継手

付属品：防振吊金具 たわみ継手

付属品：防振吊金具 たわみ継手

巾1200×1565m3/h

個別浴室×1

廊下×3

洗浄室×1

調理室×1

調理室×1

調理室×1

浴室×2

洗浄室×1

調理室×1

調理室×1

調理室×1

検収室×1

VC-1

VC-2

VC-3

100φ　ｱﾙﾐ製　防鳥網付　指定色焼付塗装

150φ　ｱﾙﾐ製　防鳥網付　指定色焼付塗装

200φ　ｱﾙﾐ製　防鳥網付　指定色焼付塗装

丸形防風板付きフード

VC-4

VC-5

1階 外壁×12

1

FU
フィルターユニット 4 屋上　給気側×4

31 1M-26(仮称)中井さくら園　管理・居住棟　空気調和設備工事

1階 外壁×9

1階 外壁×7、ハト小屋×2

1階 外壁×25、ハト小屋×2

1階 外壁×11

1階 外壁×20、ハト小屋×11階 外壁×23

1階 外壁×29、2階 外壁×6、ハト小屋×1

1階 外壁×32、ハト小屋×4

1階 外壁×29 1階 外壁×30

1階 外壁×7

1階 外壁×14

1階 外壁×17

100φ　SUS製　防鳥網付　指定色焼付塗装　軒天用（両吹き）

150φ　SUS製　防鳥網付　指定色焼付塗装　軒天用（両吹き）

ベントキャップ

ベントキャップ

144

73

5

3

4

2016.09

FV

20

レンジフード

換気乾燥暖房機 ヒーター式天井埋込型　100φ×80m3/h×15Pa 1.25

暖房風量160m3/h

付属品：リモコンスイッチ

支援室流し台×1、事務室流し台×12ブース型　150φ×465m3/h×20Pa 1 100 0.05

WC-1 ウェザーカバー 590×300　ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ製　防鳥網付　指定色焼付塗装　

WC-3 ウェザーカバー 775×400　ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ製　防鳥網付　指定色焼付塗装　 8

WC-2 ウェザーカバー 590×400　ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ製　防鳥網付　指定色焼付塗装　 4

差圧計付

4 屋上　排気側×4

Ａグループ ＤグループＣグループＢグループ

1階 軒天×3

1階 軒天×2

1階 軒天×2

1階 軒天×1

ハト小屋×4

ハト小屋×4

PH×4 PH×4

丸形防風板付きフード

丸形防風板付きフード PH×8 PH×8

91

廊下×4 廊下×4 廊下×4

ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ　610×305×20×2枚　中性能ﾌｨﾙﾀ　610×305×65×2枚

ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ　610×610×20
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O A

GW t=25 外貼

1

共同洗濯室

Q = 410 m3/h

VHS 250×250

BOX 350×350×350H
O A

VHS 500×500

BOX 600×600×350H

GW t=25 外貼

入所者玄関ホール

1
Q = 1600 m3/h

O A

VHS 350×350

BOX 450×450×350H

GW t=25 外貼

廊下

Q = 750 m3/h
1

O A

2

GW t=25 外貼

浴室1,2

Q = 450 m3/h

VHS 250×250

BOX 350×350×350H

O A

VHS 500×500

BOX 600×600×350H

GW t=25 外貼

廊下

Q = 1600 m3/h
1

O A

VHS 300×300

BOX 400×400×350H

GW t=25 外貼

廊下

Q = 600 m3/h
2

FV FV

111

来客女子ﾄｲﾚ

来客男子ﾄｲﾚ

(24H)

FV

車椅子ﾄｲﾚ

FV

厨房トイレ

FV

11

6

2

FV

3
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FV

12

FV

6

FV

FV

17

8

FE

5
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5

FV
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FV

12

7

7

HEU

3

(24H)

HEU

3
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FV

1

FV

1

(24H)

FV

FV

仮眠室1

ｼｬﾜｰ室

16

8

FV

FV

男子ﾄｲﾚ

女子ﾄｲﾚ

9

9

洗体室

汚物室・ﾄｲﾚ

職員男子ﾄｲﾚ

仮眠室2

(24H)

FV

FV

16

9

FV

20

FV

(24H)

7

HEU

HEU

3

3

FV

6

返却室

HEU

3

HEU

3

HEU

3

(24H)

FV

(24H)

1

FV FV

(24H)

事務室

FV

下処理室

FV

6

食品庫

調理室

185

洗浄室

FS

FS

FS

FS

FE

FE

FE

FE

1

2

3

4

1

2

3

4

洗浄機系統

ｺﾝｴﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ系統

ﾌﾗｲﾔｰ系統

炊飯器系統

18

FV

(24H)

AK

1

検収室

FV

2

更衣室

FV

(24H)

5

検収室休憩室

1

HEU

(24H)

3

FV

20

HEU

(24H)

3

FVFV

1

(24H)

FV

1

(24H)

FV

1

(24H)

FV

1

(24H)

1

(24H)

FVFVFV

9 9 5

(24H)

14

FV

FV FV

FV FV

脱衣室2

8

8

17

16

職員女子ﾄｲﾚ個別浴室

浴室ﾄｲﾚ2

200φ×3 200φ,300×300,350×300,400×400,400×500 300×300,300×350,650×300,500×300

150φ

O A

VHS 200×200

BOX 300×300×350H

GW t=25 外貼

1
Q = 1400 m3/h

調理室前室

O A

GW t=25 外貼

1

洗浄室

VHS 500×500

Q = 1700 m3/h

BOX 600×600×400H

O A

GW t=25 外貼

1
VHS 750×750

Q = 4000 m3/h

BOX 850×850×500H

調理室(ｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ系統)

O A

GW t=25 外貼

1

調理室(ﾌﾗｲﾔｰ系統)

VHS 650×650

Q = 2800 m3/h

BOX 750×750×400H

O A

GW t=25 外貼

1

調理室(炊飯器系統)

VHS 450×450

Q = 1300 m3/h

BOX 550×550×400H

19

FV

FV

14

FV

17

給湯室

O A

VHS 200×200

BOX 300×300×350H

GW t=25 外貼

3
Q = 300 m3/h

検収室・下処理室・食品庫

浴室2

脱衣室3

宿直室

VC-3

VC-1
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消
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渡り廊下4

C D棟

掃除用具入れ

掃除用具入れ

入所者玄関ﾎ ｰ ﾙ

支援職員室

浴室1

浴室 2

脱衣室1

ｼ ｬ ﾜ ｰ室

給湯室

風除室

事務室

宿直室 来客男子ﾄ ｲ ﾚ

倉庫

中庭1

食堂

洗体室

静養室 2

静養室ﾄ ｲ ﾚ 2

静養室ﾄ ｲ ﾚ 1

外来玄関
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配薬準備室
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調理室

配膳車

食品庫

更衣室

仮眠室1

仮眠室 2
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職員下足棚
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図 面 番 号

枚 の 内 Ｎ o．注

記

設 計 年 月 日 縮 尺 図 面 名 称
TEL 025-250-2744新潟市東区卸新町２丁目２０６６番地６

称名事工

菅原 真司 平間 謙介

第1 1 6 3 6 6号第3 1 5 6 2 8号

１級建築士 １級建築士

設計者管理建築士 設計者

１級建築士

第3 3 3 5 0 0号

安田 幹広

A1:1/100

A3:1/200一 級 建 築 士 事 務 所  新 潟 県 知 事 登 録 （ リ ） 第 ９ ９ ３ 号 31(仮称)中井さくら園　管理・居住棟　空気調和設備工事 2016.0 9 換気設備 管理棟１階平面図 1M-27



図 面 番 号

枚の内 Ｎ o．注

記

設 計 年 月 日 縮 尺 図 面 名 称
TEL 025-250-2744新潟市東区卸新町２丁目２０６６番地６

称名事工

菅原 真司 平間 謙介

第116366号第315628号

１級建築士 １級建築士

設計者管理建築士 設計者

１級建築士

第333500号

安田 幹広

A1:1/100

A3:1/200一級建築士事務所  新潟県知事登録（リ）第９９３号 31 1M-28

70
0

1,350

70
0

2,700

2,700

1,
3
50

排気フード②：2,700×1,350×700H SUS304 1.0t
排気風量：4,000m3/h
油抜きコック9φ×1
排気ダクト接続口：600×400×1か所
グリスフィルター：両面体、チャンバー式、低圧損タイプ
　　　　　　　　　1500W×400H×30t×6枚×1か所
　　　　　　　　　厨房用防火シャッター付
数量：１組

排気接続口 600×400

70
0

70
0

1,150

排気接続口 400×300

1,150

排気フード④：1,150×900×700H SUS304 1.0t
排気風量：1,300m3/h
油抜きコック9φ×1
排気ダクト接続口：400×300×1か所

数量：１組

1,600

1,600

95
0

950

排気フード①：1,600×950×700H SUS304 1.0t

排気接続口 400×300

排気風量：1,700m3/h
油抜きコック9φ×1
排気ダクト接続口：400×300×1か所
厨房用防火シャッター付

9
50

2,350

7
00

9502,350

7
00

排気フード③：2,350×950×700H SUS304 1.0t

排気接続口 400×400

排気風量：2,800m3/h
油抜きコック9φ×2
排気ダクト接続口：400×400×1か所
グリスフィルター：両面体、チャンバー式、低圧損タイプ
　　　　　　　　　1000W×400H×30t×4枚×1か所
　　　　　　　　　厨房用防火シャッター付
数量：１組

排気フード②詳細図　S=1/50

排気フード①詳細図　S=1/50

排気フード③詳細図　S=1/50

排気フード④詳細図　S=1/50

(仮称)中井さくら園　管理・居住棟　空気調和設備工事 2016.09 換気設備 管理棟２階・屋上平面図
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OAフード 775×400

OAフード 775×400

OAフード 775×400

OAフード 775×400

OAフード 775×400

OAフード 775×400

OAフード 775×400

OAフード 775×400



図 面 番 号

枚 の 内 Ｎ o．注

記

設 計 年 月 日 縮 尺 図 面 名 称
TEL 025-250-2744新潟市東区卸新町２丁目２０６６番地６

称名事工

菅原 真司 平間 謙介

第1 1 6 3 6 6号第3 1 5 6 2 8号

１級建築士 １級建築士

設計者管理建築士 設計者

１級建築士

第3 3 3 5 0 0号

安田 幹広

A1:1/100

A3:1/200 換気設備 Ｅ棟平面図一 級 建 築 士 事 務 所  新 潟 県 知 事 登 録 （ リ ） 第 ９ ９ ３ 号 31 1M-31(仮称)中井さくら園　管理・居住棟　空気調和設備工事 2016.0 9

O A

VHS 400×400

BOX 500×500×350H

廊下C2,3

O A

VHS 400×400

BOX 500×500×350H

1

廊下E1

1
Q = 1000 m3/h

Q = 1000 m3/h
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1 1 16 28

(24H) (24H)
FV

FV FV

6

FVFV FV

VC-1 VC-1 VC-2 VC-1VC-1 VC-2
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EY3

EY4

EY5

居室E 6

居室E 5 居室E 7

廊下E 2

居室E 8

トイレ E3

収納E 2

洗面ｺ ｰ ﾅ ｰ E 2

トイレ E4洗濯室E 2

娯楽室E

収納 E3

遊戯室E

一時支援玄関

支援室E

玄関ホール E

トイレE 2

洗濯室E 1

洗面ｺ ｰ ﾅ ｰ E 1

居室E 4

居室E3

廊下E 1

居室E 2居室E1

収納 E1

トイレE 1
洗体室E1

洗体室E 2



図 面 番 号

枚の内 Ｎ o．注

記

設 計 年 月 日 縮 尺 図 面 名 称
TEL 025-250-2744新潟市東区卸新町２丁目２０６６番地６

称名事工

菅原 真司 平間 謙介

第116366号第315628号

１級建築士 １級建築士

設計者管理建築士 設計者

１級建築士

第333500号

安田 幹広

A1: - 

A3: - 一級建築士事務所  新潟県知事登録（リ）第９９３号 9 2M-08(仮称)中井さくら園　活動棟　空気調和設備工事 2016.09 換気設備 機器表

記　号 名　　　称 相 電圧

Ｖφ

電源（50Hz）

備　考 台数

換気設備　機器表

仕　　　　　　　様 消費電力

ＫＷ

1 100

1 100

コントロールスイッチは

電気設備へ支給

付属品：吊金具、コントロールスイッチ

付属品：吊金具

FV

3

FV

4

天井埋込型　100φ×120m3/h×30Pa

天井埋込型　100φ×120m3/h×30Pa 0.02

0.02

2

1 100

付属品：吊金具
FV

8

天井埋込型　150φ×250m3/h×15Pa 0.033

1 100

1 100

電気設備へ支給

コントロールスイッチは

1 100

天井埋込型　150φ×380m3/h×70Pa

付属品：吊金具

天井埋込型　150φ×380m3/h×70Pa

24時間換気風量(弱運転)：58.3m3/h
FV

10

FV

11

FV

12

0.054

0.054

0.074

付属品：吊金具、コントロールスイッチ

1 100 0.013

活動棟

機能訓練室2×1

倉庫2×1

作業訓練室×2

倉庫3×1

汚物室トイレ×1

機能訓練室1×2

男子トイレ×1

防災倉庫×1

洗体室×1

設置場所

16

FV
付属品：吊金具

天井埋込型　100φ×80m3/h×20Pa　　耐湿型

付属品：吊金具

天井埋込型　150φ×410m3/h×80Pa

1 100換気扇

(24H換気) 電気設備へ支給

コントロールスイッチは 2

FV

20

体育館×2

24時間換気風量(弱運転)：350m3/h

有圧換気扇　壁付型　メッシュタイプ　30㎝×1275m3/h 電動シャッター付

付属品：取付木枠 コントロールスイッチ、ウェザーカバー(SUS製・防鳥網)

0.048

VC-1 深型フード

VC-2

100φ　SUS製　防鳥網付　指定色焼付塗装

150φ　SUS製　防鳥網付　指定色焼付塗装

3

1

2

女子トイレ×1

2

1

1

VC-5 300φ　SUS製　防鳥網付　指定色焼付塗装

4

6

6

外壁×4

外壁×6

外壁×6

24時間換気風量(弱運転)：14.2m3/h

深型フード

深型フード

換気扇

換気扇

換気扇

換気扇

換気扇

換気扇

(24H換気)

VD-15ZLXP10-CS

(24H換気)

換気扇

VD-15ZC10

VD-18ZC10

VD-20ZLXP10-CS

VD-23ZB10

VD-23ZB10

VD-13ZC10

EFG-30MSB

※機器はすべて三菱電機㈱製品
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