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番号 縮尺図面名称

 N.S

 N.S

工事区分表  N.S

特記仕様書(1)

特記仕様書(2)

配置図

断面図

凡例

A1:1/200
A3:1/400

番号 縮尺図面名称

 N.S

A3:1/200
A1:1/100

 N.S

庁舎棟 衛生設備 系統図

庁舎棟 衛生設備 機器表・器具表

衛生設備 配置図・桝リスト

庁舎棟 衛生設備 ピット平面図

庁舎棟 衛生設備 2階平面図

庁舎棟 衛生設備 3階平面図

庁舎棟 衛生設備 屋上平面図

庁舎棟 衛生設備 詳細図(1)

庁舎棟 衛生設備 詳細図(2)

庁舎棟 雨水ろ過設備 機器表・フロー図

庁舎棟 衛生設備 1階平面図

 N.S

 N.S

A1:1/50
A3:1/100

A1:1/50
A3:1/100

A3:1/200
A1:1/100

A3:1/200
A1:1/100

A3:1/200
A1:1/100

A1:1/400
A3:1/800

A3:1/200
A1:1/100

庁舎棟 消火設備 2階平面図

庁舎棟 消火設備 3階平面図

庁舎棟 消火設備 1階平面図

A3:1/200
A1:1/100
A3:1/200
A1:1/100
A3:1/200
A1:1/100

庁舎棟 消火設備 屋上平面図

訓練棟 機器表  N.S

A3:1/200
A1:1/100

A3:1/200

A3:1/200

訓練棟 消火訓練設備 平面図(1)

訓練棟 消火訓練設備 平面図(2)

A1:1/100

A1:1/100

浄化槽設備 仕様書、平断面図

浄化槽設備 動力設備図

浄化槽設備 盤姿図・単線結線図

浄化槽設備 構造配筋図

浄化槽設備 屋外キュービクル基礎図

 N.S

 N.S

A1:1/60
A3:1/120

A1:1/300
A3:1/600

A1:1/50

A1:1/50
A3:1/100

A3:1/100

図　 面　 リ 　 ス　 ト
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一級建築士第267567号 河田　健

設備設計一級建築士第2304号 是永　恒久

04584-010

構造設計一級建築士第5840号 渡邊　朋宏

種別

通し番号

作成日

縮尺

担当

図面名

設計番号 工事名称

一級建築士事務所

建設コンサルタント

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

登録番号 東京都第1033号　
登録番号 建01第843号

総括

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

特記仕様書（1）

2023/10/

P-01

新発田地域広域事務組合 新庁舎建設工事 (給排水設備)

A1:N.S
A3:N.S

特　　記　　仕　　様　　書



一級建築士第267567号 河田　健

設備設計一級建築士第2304号 是永　恒久

04584-010

構造設計一級建築士第5840号 渡邊　朋宏

種別

通し番号

作成日

縮尺

担当

図面名

設計番号 工事名称

一級建築士事務所

建設コンサルタント

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

登録番号 東京都第1033号　
登録番号 建01第843号

総括

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

特記仕様書（2）

2023/10/

P-02

新発田地域広域事務組合 新庁舎建設工事 (給排水設備)

A1:N.S
A3:N.S



一級建築士第267567号 河田　健

設備設計一級建築士第2304号 是永　恒久

04584-010

構造設計一級建築士第5840号 渡邊　朋宏

種別

通し番号

作成日

縮尺

担当

図面名

設計番号 工事名称

一級建築士事務所

建設コンサルタント

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

登録番号 東京都第1033号　
登録番号 建01第843号

総括

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

工事区分表

2023/10/

P-03

新発田地域広域事務組合 新庁舎建設工事 (給排水設備)

3.植栽

2.雑排水・汚水

10.消火設備

9. フリーアクセスフロア

8. 便所廻り

7. シャワー、浴室廻り

5. 建具・移動間仕切・可動間仕切等

5. その他

4. 昇降機関連

3. 設備機器の基礎

2. Ｓ・ＳＲＣ造・梁貫通口　

1. ＲＣ造（梁・壁・床）の貫通孔・開口

1. 雨水

3. 吊ボルト及びインサート

2. 既製間仕切り

1. 軽鉄天井・壁下地

4. 外壁廻り

6. 湯沸室廻り

11.ユニット

12. 駐車場・駐輪場

4.外構その他

13. オイルタンク

14. 浄化槽

工事項目 工事項目 工事項目 工事項目

機器搬入用フック・ビーム

化粧マンホール上蓋の表面仕上げ

桝及び桝蓋

衛生器具

自動閉鎖装置を取付ける防火戸の切り込み補強

身障用手すり

同上用防水・通水管・連通管、マンホール・タラップ一式

室内の基礎（建築設計図に記入のないもの）

建築設計図に記入のあるもの・基礎本体・補強・仕上げ共

外構設備

桝及び桝蓋

屋外雑排水及び屋外汚水排水設備

自動扉・電動シャッター・煙感知器連動防煙垂壁ヘの電源供給

及びドアチェック，フロアヒンジ

排煙口等の天井仕上材の取付け

点検口（天井・床下）

チェ-ンブロック

床パネルの切り込み加工

コンセント

洗面カウンター

シャワー及び便所の床排水金物

シャワーユニット

フード（標準詳細図のもの）

流し台・吊戸棚・水切り棚・コンロ台

防火区画・防煙区画

防火区画・防煙区画

ＡＬＣ板・ＥＣＰ板の壁開口・補強

避雷設備・同接地工事

湧水・汚水ピット・ＲＣ造各種水槽

配線用トラフ・ピット類（蓋を含む）

ＥＶ機械室・EVシャフトから監視盤・インターホンまでの配管工事

昇降路がＳ造部分の中層ビームブラケット受ピース

ＥＶ機械室・EVシャフトから監視盤・インターホンまでの配線工事

ホール押釦・インジケータ・鋼索などの壁開口

機械室天井フック取付け

昇降路がＲＣ造部分の軌条・中間ビーム・ブラケット他昇降路内の鉄製部材一式

三方枠取付け・枠廻り埋戻し・同補強

出入口扉・三方枠

各階出入口穴あけ・同補強

昇降路内ピット防水・集水桝

巻上機周囲のチェッカープレート敷

機械室の上げ床コンクリート打設・仕上

機械室の床配管ピット・蓋

機械室の床開口

昇降路・機械室の躯体

受水タンク用の基礎

機器取付け用アンカー・架台

屋上の基礎で押さえコンにアンカーしない軽微なもの（配管架台類）

室外・屋上の基礎

予備スリーブの穴埋め

使用されたスリーブの穴埋め

Ｓ・ＳＲＣ造貫通鋼管スリーブ・補強

スリーブ・型枠の穴埋め

貫通孔・開口部の補強

貫通孔・開口部の墨出し

補強を要しない型枠材及び取付け

補強を要する型枠材及び取付け

貫通スリーブ材及び取付け

躯体関係

機器付属の制御盤以降の配管配線（接地線共）

機器付属の制御盤ヘの電源供給配管配線

機器と付属操作スイッチの渡り配管配線

煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパに

注油口内アース端子よりのアース用配管配線

自動制御と動力盤との電源供給の渡り配管配線

至る配管配線

遠方操作制御用配管配線

流し台の排水トラップ

本設電力、上下水道の引込後引渡し迄の使用料金

本設電力の引込後引渡し迄の基本料金

屋外雨水排水設備（Ｕ字溝）

本設通信引込工事

地下オイルタンク躯体・土工事

　設備機器表示板　

　同上用電源供給

　同上取付用下地補強

　同上電源供給配管配線　

　サイン　

　自動扉及び制御盤（操作機器）　

　煙感知器連動シャッター及び扉本体　

　煙感知器連動防火・防煙ダンパーのレリーズ　

　消火栓位置表示灯　

　消火器　

　同上用煙感知器及び防煙壁までの配管配線

　同上用配管配線

　同上用二次側配管配線　

　同上用電源供給　

　同上用収納箱

　消火栓箱

　消火栓内押釦及び表示灯　

駐車場の排水溝・泥溜マス及び蓋　

警備設備用配管工事　

同上機器本体及び配線工事

各階乗り場出入口の敷居受用持出し工事

昇降乗り場三方枠

各階乗り場
呼出押釦，位置表示機用コンクリート穴明け

駐車場出庫表示灯・満空車表示灯

駐車場管制装置本体・配管・配線取付

LAN配管

LANケーブル

サーバー用ラック

昇降路ピット内保安用コンセント

　煙突　

　煙道及び煙突への接続　

　外部取り付けガラリ排水及び接続

　洗濯機パン及び取付工事　

　外部取付ガラリ（外気取入，排気，換気）　

　洗濯機パン排水接続工事

　外部取り付けガラリ防虫、防鳥ネット

　ドアガラリ

　内部取付ガラリ（リターンガラリ）　

　陶器製流し・手洗い

　化粧鏡　化粧棚、小便甲板　

　湯沸器　

　湯沸器用フード　

　身障者便所内鏡

　洗面化粧台・ミラーキャビネット

ＨＵＢ機器

暗渠配管用トレンチ及び、二重ピット

　煙感知器連動防煙垂壁　本体及び開錠機構　

　同上用感知器・配管配線

　非常口電気錠開錠機構本体　

　同上用レリーズ

　同上用配管配線及び制御盤

嵩上げ床コンクリート打

黒板

白板

掲示板

プロジェクタースクリーン

同上用スクリーンボックス

家具

　ブラインドボックス、ブラインド

　　カーテンレール、カーテンボックス　

　自然排煙口手動オペレーター装置等付属機器　

位置ボックス

切り込み及び補強

開口部の墨出し

補強を要しないボードの切り込み

補強を要するボードの切り込み及び下地の補強

仕上げ関係

設備機器・器具・配管・配線・ダクト用

換気扇本体及び取付枠

ウェザーカバー・ベンドキャップ

ルーフドレイン，雨水竪樋、屋上オーバーフロー管

雨水竪樋から第一桝までの横引き配管

設備器具の穴あけ、取付け枠及び、補強
工場製作移動間仕切

　ベビーキープ、ベビーシート

仮設工事

　ロールスクリーンボックス、ロールスクリーン

　電動ロールスクリーン及び制御盤

地下オイルタンク

電気引込マンホール及び1号柱　

外構植栽及び客土

　電気温水器

昇降路内点検用タラップ

雨水排水に関わる外壁開口及び補強

建
築

空
調

給
排
水
（
外
構
含
）

電
気
設
備
（引
込
含
）

別
途
工
事

建
築
工
事

空
調

給
排
水
（
外
構
含
）

電
気
設
備
（引
込
含
）

建
築
工
事

空
調

給
排
水
（
外
構
含
）

電
気
設
備
（引
込
含
）

建
築
工
事

空
調

給
排
水

電
気
設
備
（引
込
含
）

工事上の各種申請届出諸費用

本設電力の引込工事

近隣電波障害調査・対策工事

仮囲い・共通足場

現場以外の検査・試験立会いに要する費用

電動昇降

昇
降
機

昇
降
機

昇
降
機

昇
降
機

備
品
工
事

別
途
工
事

備
品
工
事

別
途
工
事

備
品
工
事

別
途
工
事

備
品
工
事

1階消防署　窓口カウンター

講堂家具・椅子

講堂映像・音響システム

　紙巻器

道路切下げ及び切下げに伴う附帯工事

舗装・囲障

電気配線配管

機器付属の制御盤以降の配管

太陽光設備

太陽光アレイ

建築図で実線で書かれている家具

家具

(カウンター、待合家具、議場家具）

建築図で破線で書かれている家具

外構サイン

機器付属の制御盤以降の配線（接地線共）

上記関連機器

駐輪場屋根

思いやり駐車場屋根

ごみ置場

外構照明・外構電気工事

フィッティングボード

基礎

基礎

受水槽基礎

通
信
工
事

防
災
ア
ン
テ
ナ
工
事

通
信
工
事

防
災
ア
ン
テ
ナ
工
事

通
信
工
事

防
災
ア
ン
テ
ナ
工
事

通
信
工
事

防
災
ア
ン
テ
ナ
工
事

訓練設備

※※

地下躯体・土工事・仕上

地下浄化槽

A1:N.S
A3:N.S
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登録番号 東京都第1033号　
登録番号 建01第843号

総括

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

配置図
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500×800
500×800

A

A’

B B’

C

C’

アルミサッシュ

タラップ鋼製建具

オーバースライダー

ステンレス製建具

アルミ笠木

鋼製手摺溶融亜鉛メッキ仕上

目隠し

太陽光パネル

アルミスパンドレル

アルミ水切り

ヒーター付きを示す

RC（C種型枠）断熱材t80＋アクリル樹脂系塗材(外断熱工法)

RC（A種型枠）打放の上フッ素樹脂塗装＋光触媒塗装

＋光触媒塗装

▼2FL

▼3FL

▼RFL(水下)

▼1FL

▲設計GL=T.P.9.0

▼R2FL

▲平均地盤レベル=T.P.8.973

▼2FL

▼3FL

▼RFL(水下)

▼1FL

▲設計GL=T.P.9.0

▼R2FL

▲平均地盤レベル=T.P.8.973

▼2FL

▼3FL

▼RFL(水下)

▼1FL

▲設計GL=T.P.9.0

▼R2FL

平均地盤レベル=T.P.8.973▲

A1:1/100
A3:1/200

Ｂ－Ｂ'断面図

Ａ－Ａ'断面図

キープラン

C－C'断面図

a

b

c

d

e

k

m

n

f

g

h

i

j

i

i

i

a

b

ホワイエ

消防車輌車庫

会議室(3-1) 組合事務室 倉庫(3-1) 発電機室

通信指令室 通信事務室 通信機械室

エントランスロビー 消防署事務室通路(1-1)

屋外訓練スペース

配管ピット 雨水

貯留槽
配管ピット配管ピット配管ピット

埋戻 埋戻埋戻

組合事務室

廊下(1-2)

出動準備室

消防本部事務室

講堂 ホワイエ

廊下(2-1)

仮眠室M8

仮眠室M7
仮眠室M6

仮眠室M5

仮眠室M19

仮眠室M18

仮眠室
通信機械室

作戦本部室

消防署事務室

更衣室(3-2)

M17

配管ピット雨水貯留槽雨水貯留槽 配管ピット配管ピット

消防車輌車庫

配管ピット 埋戻配管ピット 配管ピット埋戻埋戻埋戻

1
5
0

4
,
2
5
0

1
5
0

7
,
7
7
0

1
,
8
0
0

1
0
0

1
,
3
0
0

3
0
0

1
,
1
0
0

1
,
8
0
0

1
,
4
0
0

3
0
0

1
,
1
0
0

1
,
1
0
0

1
,
8
0
0

2
,
2
0
0

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

8
0

6
,
9
6
0

4
,
5
0
0

12
00

12
00

36
00

12
00

5
,
0
0
0

3
,
0
0
0

30
0

11
00

2
,
6
0
0

11
00

12
00

1
,
2
0
0

1
,
8
0
0

2
,
6
0
0

1
0
0

16
00

14
00

13
00
10
0

14
00

18
00

1
,
4
0
0

1
,
3
0
0

1
,
1
0
0
3
0
0

1
0
0

1
,
3
0
0

1
,
1
0
0
3
0
0

2
,
2
0
0

2
,
4
0
0

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

2
,
4
0
0

31
00

14
00

1
0
0

2
,
2
0
0

1
,
2
0
0

12
00

6
,
8
0
0

4
,
5
0
0

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E

耐圧スラブ下端

耐圧スラブ下端 耐圧スラブ下端

8,4008,4008,4008,4008,4008,4008,400

58,800

4
,
0
0
0

4
,
4
0
0

3
,
7
5
0

1
0
0

4
,
0
0
0

1
6
,
8
5
0

6
0
0

2
7

7,500 6,5005,0007,000

26,000

4
,
0
0
0

4
,
4
0
0

3
,
7
5
0

1
0
0

4
,
0
0
0

1
6
,
8
5
0

6
0
0

2
7

7,500 6,5005,0007,000

26,000

5
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
4
0
0

3
,
7
5
0

1
0
0

4
,
0
0
0

1
6
,
8
5
0

6
0
0

2
7

5
,
0
0
0



一級建築士第267567号 河田　健
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構造設計一級建築士第5840号 渡邊　朋宏

種別

通し番号

作成日

縮尺

担当

図面名

設計番号 工事名称

一級建築士事務所

建設コンサルタント

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

登録番号 東京都第1033号　
登録番号 建01第843号

総括

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

凡例
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新発田地域広域事務組合 新庁舎建設工事 (給排水設備)

凡　例

ﾄﾞﾚﾝ配管

冷媒配管

加湿給水配管

防火区画貫通処理箇所

OAﾀﾞｸﾄ

EAﾀﾞｸﾄ

SAﾀﾞｸﾄ

RAﾀﾞｸﾄ

記　号 名　称 備　考

配線数 nは配線の本数を示す

1.25□-2C

1.25□-2C 冷媒管共巻EM-CEE-S室内外連絡線

EM-CEE-S

ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ用ｹｰﾌﾞﾙ

水位制御用ｹｰﾌﾞﾙ

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ線

線種・仕様は図示による

線種・仕様は図示による

屋内：E管内,屋外：G管内

屋内：E管内,屋外：G管内

天井内ｺﾛｶﾞｼ配管(壁内：PF22管内)

給水管

給湯管

ガス管

排水管

通気管

ろ過吸込管

ろ過吐出管

逆洗吸込管

防火区画

梁貫通箇所

消火管

記　号 名　称 備　考

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ

ﾀﾞｸﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ (600W×150D×800L)※ｻｯｼ上部のｶﾞﾗﾘﾁｬﾝﾊﾞｰへ接続

給水栓

混合水栓

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ

電磁弁

緊急遮断弁

仕切弁

逆止弁

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ

圧力計

量水器

防振継手

自動空気抜弁

ﾌﾚｷｼﾞｮｲﾝﾄ

ﾚﾃﾞｭｰｻｰ

制御盤

水位計(電極式)

ﾎﾟﾝﾌﾟ

屋内消火栓(易操作性1号)

n

FD

VD

CD

R

Ｐ

Ａ

ＯＡ

ＥＡ

ＳＡ

ＲＡ

ＲＲ

ＲＳ

ＢＷ

A1:N.S
A3:N.S

Ｒ

Ｇ

Ｄ
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庁舎棟 衛生設備 機器表・器具表

2023/10/

P-07

新発田地域広域事務組合 新庁舎建設工事 (給排水設備)

A1:N.S
A3:N.S
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○ ○ ○ ○●
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○
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○

○●

●
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1001 0.10
●

○

○
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○ ○ ○

○ ○

● ○

○○

○ ○ ○●

● ○ ○ ○ ●-

-

-

● ○

○ ○ 上水使用

● ●

●

● ●

○○

●

●
○

● ○

○

●●

-

○

○● ● ●

●

○●

●

　自動並列交互運転を行う。

※自動型と自動交互型の組み合わせにより、

電極保持器(3P),電極棒×3を付属とする。

一括警報は電気設備工事とする。

湧水の排水用

H400×W400×D200mm● ●●

●

●

H400×W400×D200mm● ●

●

●

- -

- -

- -

- ○

- -

○

-
受水槽給水用

-

-

雑用水槽補給水用

一括警報は電気設備工事とする。

ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ：自動型　　　　　　(個)

　　　　　自動交互型　　　　(個)

　　　　　警報用　　　　　　(個)

2

3

1

10

- - --○ ○

- - --○ ○

●

○ ● ●

● ●
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1 22 2
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1AC100V

AC100V 1
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○ 1
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2 6001600

3 2100

1

1

- - - - - - - --- - 2

- - - - - - - --- - 3600

○ 1- - -- - - - - - ○ - - - - - - - ---- -

- - - - ○ - -

- - - - - - - - - - - - - -○ 625W - --- - - - -

-- - - - - - - - - - - - - - --

AC100V○

○ AC100V

-

AC100V-

1

1

1

6

2

6

- - 5

- AC100V

- -

1

12

2

2 1

-

-

○

○

-

○

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - ○

- - - - - - ○

-- - - - - - - - - - - - - - - ○ - --○

-- - - - - - - - - - - - - - - - ---

-

-

11

1 1

1

1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1

1

1

1

1

2

1 1

0.361 100
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○ ○ ○
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○

0.361 100

○ ○
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○ ○
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○ ○
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●
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●

●

●

○ ○

ﾌｰﾄ弁・ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰはﾎﾟﾝﾌﾟと同じ数量とする。

○ ○ 雨水ろ過水使用

●

● 一括警報は電気設備工事とする。

● ●

● ●

15

8

-- - - - - - - - - - - - - - -- - --- 17

1

18 1

●

●

●

●

○●●
1 100 0.05

●

●
1 100

● ●
0.14

機　器　名　称 機 器 番 号 能 力 仕　　　　　様
ｶﾞｽ

消費量 消費電力 非常
電源 台数

相 (v)

1.号数は25℃昇温の出湯量(Lit/min)を示す。

2.

3.

(kW) (kW)

風呂 （ ｵｰﾄ ） 3 Pﾍｯﾀﾞｰ内蔵）

屋外壁掛 密閉式 ｱﾙｺｰﾌﾞ式 排気延長式　） 厨房排気ﾌｰﾄﾞ対応

ﾌﾙｵｰﾄ潜熱回収

連結設置

ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ（

給湯

単独設置

4.

5.

ﾒｲﾝﾘﾓｺﾝ ｻﾌﾞﾘﾓｺﾝﾘﾓｺﾝ：

有 無配管ｶﾊﾞｰ：

据置台：

その他：

無有

連結ｹｰﾌﾞﾙ強化ﾎｰｽ

WHG - 1 91.9 2ｶﾞｽ湯沸器

6. ﾏﾙﾁ形の暖房捕機は付属品に含まない。

7.

8.

ｶﾞｽ給湯器の定格加熱能力は､JIS S 2109で規定された

出湯能力とする｡

ｶﾞｽ給湯器の定格消費電力は､JIS S 2109で規定された

値とする｡

9. ｶﾞｽ給湯器の定格燃料消費量は､JIS S 2109で規定

された表示ｶﾞｽ消費量とする｡

材質:ﾛｯｸｳｰﾙまたはｸﾞﾗｽｳｰﾙ

200～300φ:保温厚30mm

   ～ 80φ:保温厚20mm

100～150φ:保温厚25mm

特　記　事　項

暖房（熱動弁×(号)50

(kW)87.2

機　器　名　称 機 器 番 号 規　　　格
有効容量 Ｌ Ｗ Ｈ

(ｍ) (ｍ) (ｍ)(m3)

6 面保温●●中仕切(L/2)

●上水 受水槽 TW - 1 WTF WTS ○ WTSU○ 2.25 2.0 2.0 1.5●

緊急遮断弁用制御盤

○0.6 1.0 ○1.5●

仕　　様 設計用水平震度 台数

1. WTF（FRP製）の保温：6面ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ

2. WTS（鋼板製）の防錆：ｴﾎﾟｷｼ樹脂

3. WTSU（ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製ﾊﾟﾈﾙ)： 溶接組立 ボルト組立

4. WTS、WTSUの屋内設置には結露受けを設ける

上水 中水

電源
非常

1○

特　記　事　項

緊急遮断弁40A(1φ100V 0.25A)×2

TF - 鋼製 SUS製 FRP製 給水出口： 架台高さ H= (m)

屋内消火栓箱 HB - 1A HB HB-1A 総合形 易操作性1号消火栓 鋼板製 SUS製

消火用 補給水槽

S(消火器併設)

0.50.8 0.8 1.1

ｸﾞﾘｰｽ 阻集器 GT - 1

1 0.5 1. はしご 保温 2.

1.表面は指定色とする。

鋼製の内面防錆： ｴﾎﾟｷｼ樹脂 酸洗い1

7

1.受けカゴの把手は蓋下まで延長する。

2.嵩上げｽﾘｰﾌﾞ枠300Hを付属する。

1

5. ﾎﾟﾝﾌﾟ室一体型（別図参照）：

6.一括警報は電気設備工事とする。

機　器　名　称 機器番号 ユニット水量 仕　　　　様 ポ　ン　プ　能　力 高性能
ﾓｰﾀｰ

電　動　機

相 (v) 台数(kW)
組数 特　記　事　項備　考

2 3台並列 台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ

1 組2×2 3 20032×40(φ) 140(L/min) 27(m) 0.75PU - 1給水 ﾎﾟﾝﾌﾟ ﾕﾆｯﾄ 140 (L/min)

制御盤 防振架台

2.

2台並列 台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ3

制御盤 防振架台

                  ｲﾝﾊﾞｰﾀ

制御盤                   ｲﾝﾊﾞｰﾀ

4.

電源
非常

1.制御盤始動方式：　直入れ　　ｽﾀｰﾃﾞﾙﾀ
消火 ﾎﾟﾝﾌﾟ ﾕﾆｯﾄ

排水用水中ﾎﾟﾝﾌﾟｾｯﾄ

PFU - 1 (L/min)300

- 1 (L/min)PD 50

ﾌｰﾄ弁呼水槽
1 組13 200 5.50

3 200 0.75 2 3 組

×160(m)50×40(φ) 300(L/min)

×150(φ) 50(L/min)湧水

防振架台

自動単独交互運転自動並列交互運転1.

自動並列交互運転1.

2.

2.

3.制御盤始動方式：　直入れ　　ｽﾀｰﾃﾞﾙﾀ

3.

制御盤 - ON/OFF 電極切替ｽｲｯﾁ 手動/自動

雑用水槽水位制御
ｼｽﾃﾑ

水位計

電磁弁

制御盤

-

-

-

電極保持器・電極棒(5P)

ON/OFF

25A

-

-

手動/自動

水位計 - -

電磁弁 -

-ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ

-

-

1 組

1 組

1 組

1 組

2 組

2 組

2 組20A

20A

-- - -

-- - -

-- - -

1 25VA 1

-- - -

1 1

-- - -

10VA

受水槽水位制御
ｼｽﾃﾑ

1.一括警報は電気設備工事とする。

100

100

ﾌﾛｰﾄ

3.

4.

警報用ﾌﾛｰﾄ(50W)

警報用ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ ｹｰﾌﾞﾙ長：　　(ｍ)

器 具 名 称

衛 生 陶 器
参 考 型 番

洗
浄
水
量

形　 式

TOTO LIXIL

器 具 番 号

壁
掛
形

床
置
形

便　器

隠
蔽
形

露
出
形

別
置
壁
セ
ン
サ
ー

ﾗｲﾆﾝｸﾞ
ﾊﾟｰﾂ
・

ﾌﾚｰﾑ
甲板
前板

4.8

4.8

多機能ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ- 1多機能ﾄｲﾚ

多機能ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ-多機能ﾄｲﾚ 2

1. 型番は器具の形状を示す参考型番とする。

2. ｾﾝｻｰ付露出形自動洗浄弁は乾電池式とする。 4. 6. 便座の蓋は付属しない。

5. 便座は金物取付具を付属する。 7.

ﾘﾓｺﾝ類は自己発電式とする。特　記　事　項

洗浄弁ﾀﾝｸ併用式 6.0洋風大便器ｾｯﾄ 洋風大 - 1

UAXC3CSN洗浄弁ﾀﾝｸ併用式 6.0洋風大便器ｾｯﾄ 洋風大 -

0.9小便器 小便器 - 1 自動洗浄小便器

0.9小便器 小便器 UFS900R- 自動洗浄小便器

2

2

(Lit)

C-P111PA

C-P111PA

手
動
洗
浄
弁

洗
浄
弁
タ
ン
ク
併
用

一　

般　

形

再
生
水
利
用

幼
児
兼
用
形

金
属
製
ベ
ー
ス
プ
レ
ー
ト

擬
音
装
置

瞬
間
式

貯
湯
式

洗浄形(要電源) 横　型

棚　

付

棚
手
摺
付

壁
付
リ
モ
コ
ン

便
器
洗
浄
リ
モ
コ
ン

便　　座

縦　

形

2 連 紙 巻 器

電
気
温
水
器
付

側
板

汚 物 流 し

汚
物
流
し
有
り

定
格
消
費
電
力

定
格
消
費
電
力

勝
手

洗　面　器

電
気
温
水
器
付

背
も
た
れ

手すり

は
ね
上
げ

Ｌ
型

停
電
時
洗
浄
レ
バ
ー

し
び
ん
洗
浄
水
栓

壁
フ
ッ
ク

水
石
け
ん
入
れ

洗
面
器
有
り(

自
動
水
栓)

手
洗
器
有
り(

自
動
水
栓)

ロ
ー
タ
ン
ク

便
器
洗
浄
ス
イ
ッ
チ(

有
線)

2階 3階

数　

量　

計

1階

共
用
Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｃ
・
Ｍ(

１)

Ｗ
Ｃ
・
Ｗ(

１)

Ｗ
Ｃ(

仮
眠
室
Ｗ)

多
目
的
Ｗ
Ｃ(

１)

Ｗ
Ｃ
・
Ｍ(

２)

Ｗ
Ｃ
・
Ｗ(

２)

Ｗ
Ｃ(

通
信)

Ｗ
Ｃ
・
Ｍ(

３)

Ｗ
Ｃ
・
Ｗ(

３)

多
目
的
Ｗ
Ｃ(

３)

非
常
電
源

電　
　

源

一
般
電
源

化粧鏡

×
600 W

900 H

定
格
消
費
電
力

セ
ン
サ
ー
付
露
出

セ
ン
サ
ー
一
体
形

自 動 洗 浄 弁

洗　浄　弁

U-A12AP

U-A12AP

PTWC-HC103R2A1ANNL

PTWC-HC101L2B1AWNL

3. 壁排水大便器・壁掛小便器には排水可とう継手を付属する。 定格消費電力は参考値とする。

器 具 名 称

形　 式

（排水Ｐトラップ共通）

ﾗｲﾆﾝｸﾞ
ﾊﾟｰﾂ
・

ﾌﾚｰﾑ
甲板
前板

手 動 水 栓
水　栓

参 考 型 番
ｼﾝ
ｸﾞﾙ
ﾚﾊﾞｰ

TOTO LIXIL TOTO LIXIL

単
水
栓

湯
水
切
替
形

自
閉
式
単
水
栓

混
合
栓

器 具 番 号

参 考 型 番

ｶｳﾝﾀｰ洗面器 - 1ｶｳ洗面

自 動 水 栓

湯
水
混
合
栓

ｶｳﾝﾀｰ洗面器 - 2ｶｳ洗面 L582CS

1連ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ

1連ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ

奥
行

(mm) (mm)

排　水

幅単　

水　

栓

壁
排
水

水
石
け
ん
入
れ

化　

粧　

棚

小
型
温
水
器

発
電
式
水
栓

×
450 W

600 H
×

洗濯機
ﾊﾟﾝ

化粧鏡
 

自
動
水
石
け
ん
栓

台
下
配
管
化
粧

オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
無
し

ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
ホ
ル
ダ
ー

ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰｶｳﾝﾀｰ

床
排
水

定
格
消
費
電
力

ヒ
ー
タ
ー

ｶｳﾝﾀｰ洗面器 -ｶｳ洗面 2連ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ3

ｶｳﾝﾀｰ洗面器 -ｶｳ洗面 4 3連ﾎﾞｳﾙ一体ｶｳﾝﾀｰ

L582CS

洗
面
ボ
ウ
ル

MB-550HT7WS(2100) AM-220TCV1

L-2295

L-2295

L-2295

AM-300

AM-300

LF-X340SR

掃流し掃除流し ﾊﾞｯｸ付 LF-7E-19- 1 SK22A S-202A

流し混合栓 流し栓

ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ ﾊﾝﾄﾞﾗ - 高速片面 - -TYC320W

--- 1 台付ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ

KS-580AH

SF-WM420SYX

1

740 W

740 D

数　

量　

計

洗
面
所(

Ｗ)
1階

非
常
電
源

電　
　

源

厨
房(

１)

男
性
シ
ャ
ワ
ー
室

洗
面
所

一
般
電
源

洗濯栓 緊急止水弁付 --洗濯機用水栓 - 1 LF-WJ50KQA

洗濯栓 緊急止水弁付 --洗濯機用水栓 - TW11R

Ｗ
Ｃ
・
Ｍ(

１)

Ｗ
Ｃ
・
Ｗ(

１)

多
目
的
Ｗ
Ｃ(

１)

共
用
Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｃ
・
Ｍ(

２)

Ｗ
Ｃ
・
Ｗ(

２)

2階

厨
房(

２)

洗
面
所(

通
信)

更
衣
室(

２-

１)

更
衣
室(

２-

２)

3階

Ｗ
Ｃ
・
Ｍ(

３)

Ｗ
Ｃ
・
Ｗ(

３)

多
目
的
Ｗ
Ｃ(

３)

更
衣
室(

３-

１)

更
衣
室(

３-

２)

Ｐ
Ｓ
・
Ｓ
Ｋ

Ｐ
Ｓ
・
Ｓ
Ｋ

Ｐ
Ｓ
・
Ｓ
Ｋ

消
防
車
輌
車
庫

救
急
滅
菌
資
器
材
庫

洗
濯
・
乾
燥
室

UADAZ21L2B1ADN1BA

貯湯式
電気温水器 - 1WHE -

ｷｯﾁﾝ用(排水接続径：　2inch　　1.5inch　　横引きわん型ﾄﾗｯﾌﾟ)

2

給湯配管接続用(即湯ｼｽﾃﾑ)
-WHE 2

貯湯式
電気温水器 2 (Lit)

ｷｯﾁﾝ用(排水接続径：　2inch　　1.5inch　　横引きわん型ﾄﾗｯﾌﾟ)

給湯配管接続用(即湯ｼｽﾃﾑ)

貯湯式電気温水器の定格加熱能力は、JIS C 9219で

規定された定格消費電力とする。

貯湯式電気温水器の定格消費電力は、JIS C 9219で

規定された値とする。

材質:ﾛｯｸｳｰﾙまたはｸﾞﾗｽｳｰﾙ

200～300φ:保温厚30mm

   ～ 80φ:保温厚20mm

100～150φ:保温厚25mm

2.

3.

4.

5.

- 2

-WHE
貯湯式

電気温水器 3 (Lit)12
壁掛形 (給湯温度:96℃,ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管を付属する) 床置形 (深夜電力割引対応)

-
台下設置形 (給湯温度:90℃,給湯口付ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓共　　台付　　壁付)

-WHE貯湯式
電気温水器 (Lit)

壁掛形 (給湯温度:96℃,ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管を付属する) 床置形 (深夜電力割引対応)
- 3

台下設置形 (給湯温度:90℃,給湯口付ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓共　　台付　　壁付)
254

1

2 (Lit)

週間ﾀｲﾏｰ,自動給排水機能を付属する。

洗面化粧台用

洗面化粧台用

洗面ｶｳﾝﾀｰ用(　壁掛　　床置)

洗面ｶｳﾝﾀｰ用(　壁掛　　床置)

- 1水道ﾒｰﾀｰ WM

- 1

-

ｶﾞｽﾒｰﾀｰ

ｶﾞｽﾒｰﾀｰ

GM

GM

(号)50

(号)

(号)

- --

- --

貸与品
- --2

貸与品

貸与品 一般用

空調用

16

40

10.給湯配管の保温仕様は次のものとする｡

11.

給湯配管の保温仕様は次のものとする｡6.

7.

給湯配管口径は13Aとする。

給湯配管口径は13Aとする。

ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ

ﾌｰﾄ弁

ﾌｰﾄ弁

給水 ﾎﾟﾝﾌﾟ ﾕﾆｯﾄ PU - 2 (L/min)210 1 組220(m)×2 3 20032×40(φ) 210(L/min) 0.75

電極保持器・電極棒(3P)

電極保持器・電極棒(3P)

SUS製 FRP製○●

●

●3槽式

ﾀﾝｸ底面

地中埋設用 配管導入式60(L/min) 0.6 0.4 0.5

UAXC3CSN

UFS900R

UADAZ01R2A1ANN1BA

L582CS

MKWD

TKS05301J

TW11R

TENA125A

TLE26SS1A

TLG11301J

TLE26SS1A

LF-WJ50KQA

T23AEQ20C

2

排
水
ト
ラ
ッ
プ

5(m)

水抜水栓柱 水栓柱 - 1 13mm ﾎｰｽ接続 -- 柱1.0m + 13mm

屋
外

屋
上

ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾚｰｶｰ付

1. 型番は器具の形状を示す参考型番とする。

2.特　記　事　項 洗濯機ﾊﾟﾝは横引き排水ﾄﾗｯﾌﾟ付属とする。

3. 定格消費電力は参考値とする。

元電源用ｻｰﾓｽﾀｯﾄ
-H 1凍結防止帯 3 (m)

配管用(　金属管　　塩ﾋﾞ管　)
- 2○

元電源用ｻｰﾓｽﾀｯﾄ
-H凍結防止帯 (m)

配管用(　金属管　　塩ﾋﾞ管　)
- ○2 10 10

1. ｶﾞｽ給湯機と組み合わせて使用する。

1.

排水器具付属とする。

分岐ｺﾈｸﾀ(分岐数：3)を付属とする。

(受水槽廻り配管用×2,機械室内配管用×2)
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一級建築士事務所

建設コンサルタント

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

登録番号 東京都第1033号　
登録番号 建01第843号

総括

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

庁舎棟 衛生設備 系統図

2023/10/

P-08

新発田地域広域事務組合 新庁舎建設工事 (給排水設備)

給水管
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給水管

給湯管

ガス管

排水管

凡例

給水栓

混合水栓

通気管

ろ過吸込管

ろ過吐出管

逆洗吸込管

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ

電磁弁

緊急遮断弁

仕切弁

逆止弁

圧力計

量水器

梁貫通箇所
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防振継手

65

10
0

75
20

75

2020

20

25

20

20
25

25

20

WHE
1
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ﾄｲﾚﾕﾆｯﾄ給排水へ接続

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ給排水へ接続

ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ給排水へ接続

ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ給排水へ接続

ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ給排水へ接続

以降平面図参照

WHE
1
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20 20
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20

20 25 50

20

20
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以降平面図参照

PW-1,PW-2

40

100

以降平面図参照

以降平面図参照

天井

以降平面図参照

1階　機械室(1)(2),女性用仮眠室水回り詳細図 1階　多目的WC(1),共用WC詳細図

1階　男性ｼｬﾜｰ室,洗面所詳細図

50
天井
天井

25天井

20 5020

以降平面図参照
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ給排水へ接続
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平面図参照
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平面図より

ﾄｲﾚﾕﾆｯﾄ給排水へ接続
平面図より
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Ｐ
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ＲＲ
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ＢＷ

GV25×2
COA100

COA100

COA80

COA100

COA100

GV25,GV20,GV20

雑用水槽より

FJ50

FJ50
量水器32
GV40
GV32×2
CV40
防振継手40
防振継手32×2

量水器25
GV25 電磁弁25

GV25×3
間接給水用ﾎｯﾊﾟｰ100φ-50

量水器25
圧力計
GV25
FJ25

緊急遮断弁40×2
FJ40×2
GV40×2

GV40
CV40

通気管50
防虫網50A用

T5A100

T5A100

排水ﾎｯﾊﾟｰ150φ-100

排水ﾎｯﾊﾟｰ150φ-100
(ﾋﾟｯﾄ内)

GV50×2
H-2 凍結防止帯(10m)×3

GV40
GV32×2
CV40
防振継手40
防振継手32×2

定水位弁25A×2
Yｽﾄ25A×2
電磁弁20A×2
GV25×4
GV20×2
FJ25×2
FJ20×2
BT20×2
H-2 凍結防止帯(10m)×2

排水ﾎｯﾊﾟｰ300φ-100×2
GV50×2
防虫網50A用×2
防虫網100A用×2
H-2 凍結防止帯(10m)×2

ｻｲﾌｫﾝﾌﾞﾚｰｶｰ20

※囲い線内の機械室内露出配管と、
　屋外露出配管は凍結防止帯巻きとする。

H-2 凍結防止帯(10m)×2

H-2 凍結防止帯(10m)

ＢＷ

ＲＲ

ＲＳ
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A1:1/50

Ｇ
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A1:N.S
A3:N.S

FRP製全自動

砂ろ過装置 ろ過ﾀﾝｸ      φ300 ﾀﾝｸ耐圧:0.59MPa FRP製 

ろ過材        抗菌ﾚｲﾝ+ｽｰﾊﾟｰｼﾘｶS

電動五方弁      25A 本体:樹脂製､ﾎﾞｰﾙ:SUS316製

付属品        ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ水栓､圧力計､自動ｴｱ抜き弁､ﾍﾞｰｽ

ﾕﾆｯﾄ内配管    VP

  ◇一括警報出力 ◇電源/警報ﾗﾝﾌﾟ表示

50A×0.75kW×16.0m×47L/min 樹脂製

50A×0.75kW×16.0m×50L/min 樹脂製

ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ

逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ

WL1-1 水位計

薬注装置

薬液ﾀﾝｸ      30L PE製

付属品        ｻｲﾌｫﾝ防止弁､ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ

WL1-2

専用制御盤      ◇自動運転機能(ろ過-逆洗-洗浄) ◇水位調節機能 ◇薬注制御 

CF-1

WF-1

PW-1

PW-2

処理能力       2.8m3/h  最高使用圧力:0.39MPa

電極式(5P)     SUS製 2m仕様

3φ

3φ

3φ

1φ

200V

200V

200V

200V

機器表

補給水制御盤
衛生設備工事

上水
衛生設備工事

処理水利用系統へ
衛生設備工事量水器

衛生設備工事

量水器
衛生設備工事補給水弁

衛生設備工事

ｻｲﾌｫﾝﾌﾞﾚｰｶｰ
衛生設備工事

電源 3φ200V
電気設備工事

一括警報

ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽ

量水器

25

排水
衛生設備工事

25

2
5

衛生設備工事

沈砂槽

雨
水

逆止弁

仕切弁

電動五方弁

ﾎﾟﾝﾌﾟ

制御盤

水位計(電極式)

自動空気抜弁

圧力計

ﾚﾃﾞｭｰｻｰ

量水器

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(耐震用)

ろ過吸込管

ろ過吐出管

 逆洗吸込管

配管記号表 電線記号表

※  寸法はﾚﾍﾞﾙ位置を示すもので参考とする｡

処理水槽雨水貯留槽

満水(E1)

1
00

2
00

3
00

1
00

3
0
04
00

20
0 COM(E5)

減水(E4)

10
0

ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ空転防止(E3)

ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ
空転防止解除(E2)

逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ空転防止(E4)

4
0
0

3
00 COM(E5)

空転防止解除(E3)
逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ

6
00

5
0
0

COM(E5)

補給水切(E2)

補給水入(E3)

空転防止解除(E1)

加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ空転防止(E2)

加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

COM(E3)

3
0
04
00

20
0

減水(E4)

※最低運転水位

10
0

10
0

10
0

満水(E1)

WF
1

CF
1

WL
1-1

ｵ-ﾊﾞ-ﾌﾛ-口 ｵ-ﾊﾞ-ﾌﾛ-口

ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟON要求(E2)

OFF要求(E1)
ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ

WL
1-1 21

PWPW

衛生設備工事
ｻｸｼｮﾝﾕﾆｯﾄ

衛生設備工事
ｻｸｼｮﾝﾕﾆｯﾄ

5050

雨水貯留槽沈殿槽

Ｍ

Ａ Ｐ

Ｐ

Ｍ

雑用水槽

 補給水･満水減水用
水位計

5P
衛生設備工事

加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ用
水位計

3P
衛生設備工事

ﾌｰﾄ弁
衛生設備工事

ﾌｰﾄ弁
衛生設備工事

加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ
衛生設備工事

排水排水

排水

加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ

衛生設備工事
制御盤

RR

RS

BW

VP

VP

VP

管 材記 号名 称

記　　号 名　　称 仕　　　　　　　　　　様
電　気　仕　様

電　圧 電　力相
水位計調整図

(弊社範囲外)

3P

水位計
加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ用

(衛生設備工事)

5P

水位計
 補給水･満水減水用

5P
水位計

ろ過/逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ用
水位計

ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ･満水減水用

5P

WL
1-2

WL
1-2

B
W

R
R

RS

ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ一覧表

Ｍ

Ｍ

Ｍ

屋 根

ｽｸﾘｰﾝｶｺﾞ

線種･太さ･本数･電線管は
例示とする｡

現場環境に適した電線管を
選定のこと｡

※ろ過ﾒｰｶｰ供給範囲外配管は衛生設備工事｡

※ろ過ﾒｰｶｰ供給範囲外配線は衛生設備工事｡

※一次側電源は電気設備工事｡

ろ過ﾒｰｶｰ供給範囲を示す｡

高い位置まで立ち上げ
ろ過ﾀﾝｸより

参考型式/備考台数

1

1

2

1

1

非常
電源

○

○

○

○

-

2.4kW

10W薬注ﾎﾟﾝﾌﾟ      最大吐出量:30ml/min×1.0MPa

0.75kW

0.75kW

電気設備工事

EM
-C
EE
1.
2
5-
5C
(E
25
)

EM-CEE1.25-2C(E19)

EM-CEE1.25-5C(E25)

電磁弁

Ｍ

Ｍ

Ｐ

Ａ

Ｍ

EM-CE2-4C(E25)

E
M-
CE
E
1.
25
-3
C(
E1
9
)

EM
-C
EE
1.
2
5-
5C
(E
25
)

EM
-C
EE
1.
2
5-
5C
(E
25
)

EM-CE2-4C(E25)

E
M
-C
EE
1.
25
-3
C
(E
19
)

EM-CEE1.25-2C(E19)

防振継手

1
5

2
5

逆洗
排水
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新発田地域広域事務組合 新庁舎建設工事 (給排水設備)

消火器(別途)

凡例
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設備設計一級建築士第2304号 是永　恒久

04584-010

構造設計一級建築士第5840号 渡邊　朋宏

種別

通し番号

作成日

縮尺

担当

図面名

設計番号 工事名称

一級建築士事務所

建設コンサルタント

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

登録番号 東京都第1033号　
登録番号 建01第843号

総括

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

庁舎棟 消火設備 屋上平面図

2023/10/

P-21

新発田地域広域事務組合 新庁舎建設工事 (給排水設備)

凡例

消火管

屋内消火栓(易操作性1号)

消火器(別途)

1
TF

40ﾃｽﾄ弁40

FJ50
CV50
GV50

50

A1:1/100
A3:1/200



一級建築士第267567号 河田　健

設備設計一級建築士第2304号 是永　恒久

04584-010

構造設計一級建築士第5840号 渡邊　朋宏

種別

通し番号

作成日

縮尺

担当

図面名

設計番号 工事名称

一級建築士事務所

建設コンサルタント

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

登録番号 東京都第1033号　
登録番号 建01第843号

総括

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

訓練棟 消火訓練設備 機器表

2023/10/

P-22

新発田地域広域事務組合 新庁舎建設工事 (給排水設備)

A1:N.S
A3:N.S

●

●

○

○○

●

○ ○ 上水使用
● ○

● ●

●

機　器　名　称 ユニット水量 仕　　　　様 ポ　ン　プ　能　力 高性能
ﾓｰﾀｰ

電　動　機 非常
電源 組数

相 (v) 台数(kW)

自動並列交互運転 自動単独交互運転

ﾌｰﾄ弁はﾎﾟﾝﾌﾟと同じ数量とする。

1.

2.

備　考 特　記　事　項

                  ｲﾝﾊﾞｰﾀ

機　器　名　称 規　　格　・　仕　　様 個数 特　記　事　項

機器番号

機器番号

給水 ﾎﾟﾝﾌﾟ ﾕﾆｯﾄ (L/min)1,000 1 組×2 200 23 5.535(m)65×80(φ) 1,000(L/min)
2台並列 台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ3

制御盤

ﾌｰﾄ弁

防振架台
PU - 1-T2

<副訓練棟>

縦ｽﾀﾝﾄﾞ型○ 連結送水管用双口送水口

- -S T1 2

H300×W400mm,最高使用圧 0.2MPa 1

<主訓練棟>

双口送水口

- 1-S T1

- 1-T1H

縦ｽﾀﾝﾄﾞ型○ 連結送水管用○

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備用

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備用●

○壁埋込型●

壁埋込型● H300×W400mm,最高使用圧 0.2MPa 1

●

単口 ○双口●○三段型 格納箱共●

4.一括警報は電気設備工事とする。

3.制御盤始動方式：　直入れ　　ｽﾀｰﾃﾞﾙﾀ

<屋外>

屋外消火栓 - 単口 ○双口● 75A×65A●地上式 地下式 格納箱共● ○○ 2 1. ﾀﾞﾐｰの桝蓋は角形とする。桝・桝蓋共(丸)

放水口 一段型 ○二段型●

○●開放型 閉鎖型

H500×W400×D200mm,ﾊﾞﾙﾌﾞ 65A 3

4ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ 0.1MPa,80L/min



▽建築物間の中心線

▽(3ｍ)

▽(5ｍ)

▽延焼のおそれのある部分(5ｍ)

▽延焼のおそれのある部分(3ｍ)

▽建築物間の中心線

▽(3ｍ)

▽(5ｍ)

▽延焼のおそれのある部分(5ｍ)

▽延焼のおそれのある部分(3ｍ)

一級建築士第267567号 河田　健

設備設計一級建築士第2304号 是永　恒久

04584-010

構造設計一級建築士第5840号 渡邊　朋宏

種別

通し番号

作成日

縮尺

担当

図面名

設計番号 工事名称

一級建築士事務所

建設コンサルタント

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

登録番号 東京都第1033号　
登録番号 建01第843号

総括

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

訓練棟 消火訓練設備 平面図(1)

2023/10/

P-23

新発田地域広域事務組合 新庁舎建設工事 (給排水設備)

凡例

連結送水管

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ配管

PU
T2-1

65

8
0

32

65
100

1
0
0

40

32

Ｘ
Ｓ

Ｘ
Ｓ

Ｘ
Ｓ

ＸＳ
ＳＰ

ＸＳ
ＳＰ

ＸＳ

ＳＰ

65

65

100

以降配置図参照

BAV80
BAV65×2
CV80
防振継手80
防振継手65×2

双口送水口(連結送水管用)

GV25×2(水抜用)

双口送水口(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備用)

地面へ放流

開放型ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ

A1:1/100
A3:1/200

消火用水槽40t



▽建築物間の中心線

▽(3ｍ)

▽(5ｍ)

▽延焼のおそれのある部分(5ｍ)

▽延焼のおそれのある部分(3ｍ)

▽建築物間の中心線

▽延焼のおそれのある部分(5ｍ)

▽延焼のおそれのある部分(3ｍ)

▽延焼のおそれのある部分(5ｍ)

▽延焼のおそれのある部分(3ｍ)

▽(5ｍ)

▽(5ｍ)

▽(3ｍ)

▽(3ｍ)

一級建築士第267567号 河田　健

設備設計一級建築士第2304号 是永　恒久

04584-010

構造設計一級建築士第5840号 渡邊　朋宏

種別

通し番号

作成日

縮尺

担当

図面名

設計番号 工事名称

一級建築士事務所

建設コンサルタント

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

登録番号 東京都第1033号　
登録番号 建01第843号

総括

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

訓練棟 消火訓練設備 平面図(2)

2023/10/

P-24

新発田地域広域事務組合 新庁舎建設工事 (給排水設備)

凡例

連結送水管

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ配管

Ｘ
Ｓ

Ｘ
Ｓ

Ｘ
Ｓ

Ｘ
Ｓ

Ｘ
Ｓ

ＸＳ

ＳＰ 100

100

100100

100

放水口65A
(BOX共)

放水口65A
(BOX共)

放水口65A
(BOX共)

A1:1/100
A3:1/200



一級建築士第267567号 河田　健

設備設計一級建築士第2304号 是永　恒久

04584-010

構造設計一級建築士第5840号 渡邊　朋宏

種別

通し番号

作成日

縮尺

担当

図面名

設計番号 工事名称

一級建築士事務所

建設コンサルタント

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

登録番号 東京都第1033号　
登録番号 建01第843号

総括

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

浄化槽設備_仕様書、平断面図

2023/10/

P-25

新発田地域広域事務組合 新庁舎建設工事 (給排水設備)

AWL

LWL

HWL
WL

A1:1/60
A3:1/120

流入口φ150

排気口φ100

ばっ気型スクリ－ン（Ｂ）

原水ポンプ

着脱式

移流管φ６５－２

循環計量ボックス 逆洗管

移流管φ150

逆洗管流調計量ボックス

エア逃がし汚泥引抜管

放流ポンプ

消毒装置

散気管

GL-600（管芯）

放流口φ50

汚水返送管φ100

流入バッフル

排気口φ100
排気口φ100

流入口φ150

着脱式

ばっ気型スクリ－ン（Ｂ）

排気口φ100

原水ポンプ
嫌気ろ床槽バッフル 流調エアリフトホ゜ンフ゜

逆洗水返送エアリフトホ゜ンフ゜

散気管

エア逃がし

移流管φ６５－２

流入
Ａ

GL-1800
原水ポンプ槽

Ｃ

Ｃ

Ｂ

Ｂ

放流

担体流動槽

嫌気ろ床槽固液分離槽 担体ろ過槽

第一ろ過槽

Ｇ．Ｌ．

Ａ－Ａ断面図 Ｓ＝１／６０

原水ポンプ槽 担体流動槽

L.W.L

M.W.L

H.W.L

ポンプ槽
放流

嫌気ろ床槽固液分離槽
ろ材

処理水槽

H1 H1 H1
H3H3

槽外配管工事図 Ｓ＝１／６０

放流口φ50
GL-600(管芯）

放流

流入
H2

GL-1800

流入口φ150

φ20xφ40

Ａ

1
0
0

4

1

2600×1200

600×1000

φ600

点検口蓋仕様 (5000K)

※チェッカープレート枠は、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

※本槽補強リングは、ＦＲＰ製とする。

※マンホール・チェッカープレートは、ボルトロック式、防臭パッキン付きとする。
※カサ上げ３００ｍｍ付

RT

放流

※ＲＴ　：　流量調整部

フローシート

移送
定量

逆洗水

RT
消　
　

毒　
　

槽

放 

流 

ポ 

ン 

プ 

槽

嫌 

気 

ろ 

床 

槽

固 

液 

分 

離 

槽

担 

体 

流 

動 

槽

担 

体 

ろ 

過 

槽

処 
 

理 
 

水 
 

槽

第 

一 

ろ 

過 

槽

循環水逆洗水

流入

原 

水 

ポ 

ン 

プ 

槽

ば
っ
気
型
ス
ク
リ
ー
ン

※ポンプ圧送の場合、汚水配管はＶＰ管とする。

外  部  配  管  仕  様

エアー配管（露出部）

汚   水   配   管

排     気     管

Ｓ Ｇ Ｐ管

ＶＵ又はＶＰ管

Ｖ  Ｕ  管

エアー配管（埋設部） ＨＩＶＰ管

H1

H2

H3

※垂直積雪荷重：１３０ｃｍ

※荷重条件：Ｔ－２０仕様

※機械室重量：８２０ｋｇ

※浄化槽屋外キュービクルは別途詳細図参照

ーーー

種別 建築工事

工事区分表

一般衛生設備工事 電気工事

土木・コンクリート・手摺工事

山留工事

流入・放流管工事

給水管（散水栓含む）工事

一次側電気工事

警報工事

浄化槽設置工事

二次電気工事（操作盤以降）

浄化槽屋外キュービクル工事

臭突管工事

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

9-イ　事務所（厨房あり）建築用途

人槽算定

日平均汚水量

処理対象人員
延床面積

ばっ気ブロワ
仕　　　様機　器　名

機　器　リ　ス　ト

0.77m3/min×0.02MPa×32A×1.5kW×2台

放流ポンプ

(50Hz/200V)

原水ポンプ 0.14m3/min×4.0m×φ50×0.25kW×2台

0.08m3/min×5.0m×φ40×0.15kW×2台

流調エアリフトブロワ 0.20m3/min×0.02MPa×20A×0.25kW×1台

担　体　ろ　過　槽

担　体　流　動　槽

処理対象人員

ＢＯＤ

ＢＯＤ

処 理 水 質

流 入 水 質

有

効

容

量

総　　　容　　　量

処　　理　　水　槽

消　　　毒　　　槽

日平均汚水量

原　水　ポンプ　槽 3.546　m3

ばっ気型スクリーン 0.960　m3

型式認定番号

担体流動ろ過循環方式処 理 方 式

嫌　気　ろ　床　槽

固　液　分　離　槽

流  量  調  整  部

第　一　ろ　過　槽

放　流　ポンプ　槽

37.242　m3

0.303　m3

0.306　m3

0.903　m3

9.757　m3

4.386　m3

8.708　m3

1.188　m3

1.188　m3

5.997　m3

３－２２－Ｈ－００２

ネ オ 浄 化 そ う 仕 様 書

排気
ダクト

ダクト
吸気

制御盤

5025
0

15
0

20
0

31
00

33
50

21
00

25
0

35
50

17
50

25
0

20
5033

50 31
00

20
0

15
0 25
0

50

35
50

17
00

13
00

85
0

50
15
0

21
50

20
0

23
50

3100

29
00

(5
00
0)

(3000)11450

36
00

25
00

55
0

55
0

5002500300

25
00

55
0

36
00

55
0

3300 8150

11450

300

1550
950

24502900

7850

450500

300 5002500

11450

850

600x1000

34
50

5025
0

15
0

20
0

32
00

36
50

18
00

10
0

13
00 90
0
10
0

30
0

25
0

850

φ600

950850 1950 1200

600x1200

300

φ600

7850

600x1200φ600

2050

Ｃ－Ｃ断面図Ｂ－Ｂ断面図

固液分離槽

放流口VP50

消毒装置

ろ過担体 逆洗管逆洗管 ろ過担体

排気口VU100 流入バッフル

移流口VP65

浄化槽屋外キュービクル

VU100
HIVP20

HIVP20
HIVP30

HIVP20

VU150
VU150

SG
P
3
2

SG
P
3
2

VU
1
5
0

排気口VU100

HIVP20

SGP20

HIVP40

HIVP40

手摺
上部平面図

φ20
φ30

φ30

φ150xφ100φ150xφ100

20A32A32A

φ20

φ150xφ100

臭突管 VU150

立ち上げ GL+3300mm

浄化槽屋外キュービクル

ばっ気ブロワ
２段積み

機械室
ＣＫ－１型制御盤

流調エアリフトブロワ

H
IV

P
4
0

H
IV

P
4
0

H
IV

P
2
0

φ30xφ40

φ30xφ40

φ30xφ40

V
U
15

0

手摺

以降、一般衛生設備工事

以降、一般衛生設備工事

以降、一般衛生設備工事

以降、一般衛生設備工事

Ｇ．Ｌ．

消毒槽

担体ろ過槽

Ｇ．Ｌ．

ポンプ槽

第一ろ過槽

放流

L.W.L

M.W.L

H.W.L

1階977.43㎡＋2階974.29㎡＋3階925.24㎡＋ＰＨ41.27㎡＝2918.23㎡

2918.23㎡ × 0.075　= 218.9人槽 ≒ 219人槽

219　人

30.0　m3/日

2918.23㎡ × 100L/㎡・日　＝29.18m3/日 ≒ 30.0m3/日

200　mg/L

20　mg/L



一級建築士第267567号 河田　健

設備設計一級建築士第2304号 是永　恒久

04584-010

構造設計一級建築士第5840号 渡邊　朋宏

種別

通し番号

作成日

縮尺

担当

図面名

設計番号 工事名称

一級建築士事務所

建設コンサルタント

法適合確認結果等：設備関係規定に適合することを確認した

登録番号 東京都第1033号　
登録番号 建01第843号

総括

法適合確認結果等：構造関係規定に適合することを確認した

浄化槽設備_動力設備図

2023/10/

P-26

新発田地域広域事務組合 新庁舎建設工事 (給排水設備)

A1:N.S
A3:N.S

Ｍ２

ＭＶ

Ｍ４Ａ・Ｍ４Ｂ

Ｍ３Ａ・Ｍ３Ｂ

ＦＳ－１～３

工場配管配線済

工場配管配線済

ＣＶ　　　２□－４Ｃ×２

ＣＶ　　　２□－４Ｃ×２

（ＰＦ－Ｄ２８）

（ＰＦ－Ｄ２２）

（ＰＦ－Ｄ２８）

（ＰＦ－Ｄ２２）ＦＳ－４～６

ＣＶＶ　　１．２５□－４Ｃ

ＣＶＶ　　１．２５□－４Ｃ

（土中埋設配管）

Ｍ１Ｂ 工場配管配線済

Ｍ１Ａ 工場配管配線済

　Ｍ－１Ａ

〇Ｍ－１Ｂ

１．５　　ばっ気ブロワ　　Ａ

　ＭＶ

　ＦＳ－１～３

　ＦＳ－４～６

汚水処理装置制御盤　設備機器動力表（三相２００Ｖ）

　　ばっ気ブロワ　　Ｂ

　　電動弁

　　フロートスイッチ（原水）

　　フロートスイッチ（放流）

　　設備動力合計

　　　　稼働動力

　　　４．０５　ＫＷ

　　　２．５５　ＫＷ

記　号 動力容量

(ＫＷ）

機　器　名　称

　Ｍ－２

　Ｍ－３Ａ

０．２５　　流調エアリフトブロワ

　　原水ポンプ　　　Ａ

　Ｍ－３Ｂ

　Ｍ－４Ａ

　　原水ポンプ　　　Ｂ

　Ｍ－４Ｂ

　　放流ポンプ　　　Ａ

　　放流ポンプ　　　Ｂ

１．５

０．１５

０．１５

(24V)

(24V)

０．４

０．４

Ａ

Ｂ FS

（ 凡 例 ）

M

　　露出配管

　　プルボックス

　　フロートスイッチ

　　電動機及び水中ポンプ

　　汚水処理制御盤

　　２種金属製可とう電線管

仕　　　様記　号

MV 　　電動弁

ブルボックス

２００×２００×１００(ＰＶＣ)

寸　　　法記　号

　　土中埋設配管

　(２００)

(
5
,
0
0
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2
,
0
0
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2
,
4
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0
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,
0
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,
2
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,
8
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0
0
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8
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本槽底部

プルボックス

 放流ポンプ槽フロ－ト図

(FS-4～6)

本槽底部

プルボックス

 原水ポンプ槽フロ－ト図

(FS-1～3)

※制御盤内へのガス（塩素ガス等）の流入を防止するため

　プルボックス及び盤内への配線入口側をコーキング処理すること。

※プルボックスは電気工事に含む。

※接地（Ｄ種）は、確実に取ること。

※プルボックスは排気口及び水中ポンプ引き上げ時等、干渉しない位置に設置すること。

※一次側電気工事・警報工事は別途とすること。

M4B

M4A

M3B

M3A

ＦＳー４～６
ＦＳー１～３

Ｂ

(200)
(200)

排気ダクト

ダクト
吸気

MV

M1A

M2

３φ３Ｗ（Ｒ・Ｓ・Ｔ・Ｅ） （別途工事）

警　報　　　　             （別途工事）

E

M1B

Ａ
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新発田地域広域事務組合 新庁舎建設工事 (給排水設備)
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新発田地域広域事務組合 新庁舎建設工事 (給排水設備)
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定　着 ・継　手
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捨テコンクリート　　

2

地　　耐　　力 ７０ｋＮ／ｍ　以上

2

2

仕様材料　等

本　体　重　量 　３．６ｔ

運　転　重　量 ４３．３ｔ

※スラブ短編方向の開口補強筋はスラブ配筋に定着すること
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下端筋 6-D16

-

参考図

40
d

40d

40
d

40d

40
d

40
d

40d

1
0
0

40d 40d 40d40d

φ
3
0
0

3600
300 3000 300

600600

2
5
0
0

2
5
0

2
8
5
0

3
3
5
0

2
0
0 2
5
0

2
5
0
0

3
5
5
0

3
5
0

3
4
5
0

5
02
5
0

1
5
0

2
0
0

3
2
0
0

2
5
0

3
6
5
0

1
0
0

2
5
0

2
8
5
0

2
5
0

2
0
0

5
0

1
5
0

3
5
5
0

2150 2150 2250

5
5
0

5
5
0

2
5
0
0

1
2
5
0

1
2
5
0

1250 1250 1250 1000

300300

11450

3
6
0
0

3
0
0
0

3
0
0

3
0
0

21502150
2
5
0
0

5
5
0

3
6
0
0

5
5
0

1550

7850500 300

19502100

2500300

3300 8150

11450

スラブ開口補強筋要領図

φ600 600x1200

ｽﾗﾌﾞ端

各1-D13ﾀﾞﾌﾞﾙ

2-D16ﾀﾞﾌﾞﾙ
各2-D16ﾀﾞﾌﾞﾙ

各2-D16ﾀﾞﾌﾞﾙ

各1-D13ﾀﾞﾌﾞﾙ

・アンカーは土木工事に含む。

Ｒ部詳細図
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新発田地域広域事務組合 新庁舎建設工事 (給排水設備)
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特記事項
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コンクリート

必要地耐力

底盤

上床版

その他

巾止め筋

その他

かぶり厚さ

４．地耐力

３．鉄筋の

２．配筋事項

１．使用材料

2

ＦＣ＝２１Ｎ／ｍｍ
2

但し、捨てコン・無筋コンクリートはＦＣ＝１８Ｎ／ｍｍ

鉄筋 ＳＤ２９５Ａ（規格品）

継ぎ手・定着長さ

Ｄ１０＠１０００

全て４０ｄとする

上部積載荷重：　　人道程度　　　　積雪荷重：　1.3ｍ以下

施工時に地質、地下水位及び地耐力を確認すること。

壁

　　ｋＮ／ｍ 以上
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D13＠200シングル

　基礎伏せ図　

基礎とチャンネルベースの隙間は
コーキング材にて埋める事階段：コンクリート金ゴテ仕上げ

電線管立上スペース


